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1. Общая характеристика образовательной программы профессионального 

обучения по профессии «Оператор котельной », реализуемой в АНО ДПО 

«Межрайонный учебный центр» 

Программа профессионального обучения по профессии «Оператор котельной» 

предназначена для профессиональной подготовки (переподготовки) и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Оператор котельной» код 15643 (далее – Программа).  

Целью изучения Программы  является формирование, совершенствование и (или) получение 

знаний и компетенций по безопасным методам и приемам выполнения работ, необходимых для 

профессиональной деятельности оператора котельной при эксплуатации и техническом 

обслуживании водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115 ͦС  и паровых котлов с 

давлением пара более 0,07 МПа,  работающих на жидком, газообразном и твердом топливе, а так  

же   трубопроводов пара и горячей воды и вспомогательного оборудования котельной, с целью 

обеспечения устойчивого снабжения потребителей тепловой энергией  и бесперебойной работы 

котельной с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, правил 

пожарной безопасности и электробезопасности.  

В программу включены квалификационные характеристики, учебные и тематические 

планы по предметам общетехнического, специального и практического обучения для 

профессиональной обучения  на 3-й разряд и повышения квалификации рабочих на 4-6-й разряды. 

Программа разработана и утверждена АНО ДПО «Межрайонный учебный центр» с 

учетом требований рынка труда Федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующей профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ред. от 25.12.2023) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) ; 

2. Приказа Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534 "Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2023 N 74776); 

3. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

4.  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 13 апреля 2020 г. N 155 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной безопасности"; 

5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (утверж. 

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30, ред. от 

09.04.2018); 

6. Приказа  Минтруда России от 24.12.2015 N 1129н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 

котлов и трубопроводов пара" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 N 40863); 

7.  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 15 декабря 2020г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

9.  и других нормативных документов. 

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения знаний, 

умений и навыков, лежащих в основе трудовых функций 40.106. «Работник по эксплуатации 

http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
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оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара»  по 

профессии  «Оператор котельной».  

 Содержание программы профессиональной подготовки  представлено пояснительной 

запиской, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации программы, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы, перечнем наглядных пособий и документации, 

списком рекомендуемой литературы.  

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 

занятия. 

Образовательная программа разработана с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование. Образовательная программа содержит материал, требуемый для 

качественного обучения различной длительности, направленности, глубины изложения (в 

зависимости от категории обучаемых, характера производственной деятельности их 

работодателя(ей), других объективных требований к курсу обучения.  

  Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения 

терминологии, оборудования  и технологии в связи с введением  новых ГОСТов, нормативной 

документации, а  также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий. 

Организацией профессионального обучение по программе является: 

1. профессиональная подготовка - обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего; 

2. переподготовки - обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

3. повышения квалификации - обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

 

Продолжительность обучения по курсу профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор котельной» определяется образовательным учреждением с учетом целей и задач 

обучения, сложности изучаемого материала согласно учебного плана. Количество часов, 

отводимых на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости 

можно изменять в пределах общего количества учебного времени.  

Курс  обучения по программе профессиональной подготовки и переподготовки составляет 

256 часов, из них: 

- теоретическое обучение 160 часов ; 

- производственное обучение и производственная практика 80 часов; 

- консультация 8 часа ; 

- квалификационный экзамен 8 часа.  

 

Курс обучения  по повышению  квалификации составляет 40 часов, из них: 

- теоретическое обучение 18 часов ; 

- производственное обучение и производственная практика 20 часов; 

- консультация 1 часа; 

-  квалификационный экзамен 1 часа.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

 Режим занятий по 4-8 академических часов в день: 

- очная форма обучения - не более 40 академических часов в неделю; 
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- очно-заочная форма обучения  - не более 16 академических часов в неделю; 

- производственное обучение - не более 8 астрономических часов в день. 

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторных занятий составляет 1 

академический час (45 минут), а при практическом обучении - 1 астрономический час (60 минут).  

 

Программа предусматривает теоретическое, производственное обучение и 

производственную практику. 

 

В теоретическое обучение входит общепрофессиональный  и профессиональный курсы. 

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают последовательность изучения разделов и 

тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием наглядных пособий, 

макетов, плакатов, схем, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих систем, натурных 

образцов оборудования и приборов. 

Производственное обучение и производственная практика базируется на основании 

полученных знаниях и умениях при теоретическом обучении. 

 В процессе практического обучения умения должны развиваться до уровня 

профессиональных навыков слушателей проводится на действующих объектах, а также рабочих 

местах под руководством инструктора производственного обучения (наставника) из числа 

мастеров или квалифицированных рабочих, где они получают навыки безопасного и 

безаварийного обслуживания оборудования котельной. Пробная квалификационная работа 

проводится за счет времени, отведенного на производственную практику. 

С этой целью преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо 

изучения общих правил по безопасному ведению работ, предусмотренных программами, должны 

при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обучения в 

учебной мастерской или на учебном участке и при производственной практике значительное 

внимание уделять правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом 

конкретном случае. 

Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также 

специалисты других организаций, имеющие профильное высшее или средне специальное 

образование. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности 

излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств 

обучения, местом и продолжительностью проведения занятий. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационными требованиями (профессиональными стандартами). 

По окончании обучения по Программе  проводится квалификационный экзамен по 

проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся. Аттестационная комиссия 

формируется приказом директора АНО ДПО «Межрайонный учебный центр». 

 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной комиссии, 

обучающимся, успешно сдавшим экзамен присваивается квалификация (профессия), разряд, 

выдается свидетельство по профессии оператор котельной и  удостоверение установленного 

образца. 
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2. Требования к профессиональной подготовленности (компетентности) 

обучающегося по программе «Оператор котельной » 
В результате изучения программы  обучающийся должен  приобрести знания и умения по 

профессии  «Оператор котельной ». 

 Оператор котельной 3-го разряда   

 должен уметь: 

- обслуживать  водогрейные и паровые котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживать в котельной отдельные 

водогрейные или паровые котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч 

(свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом  и газообразном топливе или 

электронагреве; 

-  обслуживать трубопроводы и теплосетевые бойлерные установки, расположенных в зоне 

обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч 

(свыше 10 до 20 Гкал/ч); 

- производить пуск и остановку, регулирование котлов и наблюдение за их работой; 

- поддерживать в котлах заданный режим работы; 

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

- производить пуск и остановку, регулирование и наблюдение за работой  насосов, 

экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей, деаэратора, другого 

вспомогательного оборудования; 

- поддерживать водно-химический режим котла; 

- регулировать горение топлива; 

- производить очистку поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов от наружных 

загрязнений; 

- участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

- своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

котельной установки, предупреждать неполадки и аварии, останавливать котел в 

аварийных ситуациях; 

- экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и др.; 

- учитывать тепло, отпускаемое потребителям,; 

- соблюдать требования правил безопасности  охраны труда, электробезопасности, гигиены 

труда и производственной санитарии, пожарной безопасности; 

- вести установленную техническую документацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии; 

- принимать и сдавать смену; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте 

-  документально оформлять результаты своих действий. 

 

должен знать: 

- устройство обслуживаемых котлов; 

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и 

паровых двигателей; 

- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; 

- конструкцию, технические характеристики горелочных устройств; 

- свойства, применяемого топлива и продуктов его сгорания; 

- основные материалы, применяемые в котлостроении. Материалы, применяемые для 

выполнения - обмуровки и тепловой изоляции котлов, трубопроводов пара и горячей воды 

в котельной; 

- основы теплотехники, механики и электротехники; 

- технологический процесс производства тепловой энергии (получения пара и горячей воды); 

-  состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и 

трубопроводов; 



7 

 

- устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики вспомогательного 

оборудования котельной; 

- назначение водоподготовки в котельной, нормы качества котловой, питательной, сетевой, 

подпиточной воды и пара; 

- устройство и режим работы бойлерных установок; 

- назначение и принцип работы схемы автоматики безопасности и регулирования; 

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установок; 

- недопустимые отклонения рабочих параметров; 

- порядок аварийного останова котлов; 

- правила технической эксплуатации ухода за оборудованием, приспособлениями 

инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам ; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- документацию на рабочем месте оператора; 

- порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах 

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты 

- правила безопасности  охраны труда, электробезопасности, гигиены труда и 

производственной санитарии, пожарной безопасности; 

- основные положения законодательства об охране природы; мероприятия по охране 

окружающей среды; 

- порядок обучения операторов безопасным приемам и методам труда. 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Оператор котельной».  

В результате освоения программы, согласно Профессионального стандарта 40.106 Работник по 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара 

должен знать и уметь выполнять обобщенные трудовые функции , в частности: 

А. Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды, которая 

раскрывается такими трудовыми функциями, как:  

А/01.3. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе  

А/02.3. Пуск котельного агрегата в работу  

А/03.3. Контроль и управление работой котельного агрегата  

А/04.3. Остановка и прекращение работы котельного агрегата  

А/05.3. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме  

А/06.3. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды  
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3. Формирование результатов освоения программы профессионального обучения «Оператор котельной » 

 
Трудовая функция Трудовые действия  Необходимые умения Необходимые знания 

А/01.3 

Осмотр и подготовка котельного 

агрегата к работе 

1. Проверка наличия и 

исправности рабочего 

инструмента, средств 

индивидуальной защиты и 

сигнализации 

2. Наружный осмотр котельного 

агрегата, арматуры, гарнитуры 

3. Проверка наличия и уровня 

воды в котельном агрегате, 

трубопроводах пара и горячей 

воды, отопительных системах с 

помощью необходимых 

приборов и устройств 

4. Проверка отсутствия заглушек 

между фланцами на линии 

входа и выхода воды из 

котельного агрегата 

5. Проверка наличия и работы 

манометров на котле и в 

системе, а также наличия масла 

в гильзах термометров 

6. Проверка плотности и легкости 

открывания и закрывания 

вентилей, спускных крапов, 

исправности питательных 

насосов 

7. Проверка исправности и 

состояния системы автоматики 

и регулирования 

1. Производить осмотр и 

проверку исправности и 

работоспособности 

оборудования котла 

2. Применять методы 

безопасного производства 

работ при осмотре и проверках 

3. Использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию 

4. Выявлять неисправности, 

препятствующие пуску котла в 

работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда 

людям и имуществу 

5. Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

6. Пользоваться средствами связи 

7. Документально оформлять 

результаты своих действий 

 

1. Устройство, конструктивные 

особенности и назначение 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

2. Требования правил устройства 

и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных 

котлов, инструкции по 

эксплуатации паровых котлов 

3. Требование правил безопасной 

эксплуатации газового 

оборудования 

4. Действие на человека опасных 

и вредных факторов, 

возникающих во время работы 

паровых и водогрейных котлов 

5. Требования производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности 

6. Место расположения средств 

пожаротушения и свои 

обязанности в случае 

возникновения загорания 

(пожара) 

7. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной защиты 

8. Требования правил 

технической эксплуатации 

электрических и тепловых 
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8. Проверка наличия, 

исправности и состояния 

противопожарного инвентаря 

9. Осмотр состояния и положения 

кранов и задвижек на 

газопроводе 

10. Проверка отсутствия утечек 

газа и жидкого топлива 

11. Проверка исправности, 

состояния и работы 

вентиляторов, взрывных 

предохранительных клапанов 

12. Проверка герметичности 

арматуры и трубопроводов, 

подводящих газ 

13. Вентилирование топки и 

газоходов работающих на газе 

котлов в соответствии с 

требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

котла, закрытие регулирующих 

заслонок на воздуховодах 

14. Управление приборами подачи 

топлива и электрической 

энергии 

15. Продувание газопровода через 

продувочную линию в 

соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по 

эксплуатации котла и закрытие 

крана 

16. Проверка давления газа на его 

станций и сетей 

9. Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования 

котельной 

10. Требования к 

технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

11. Электрические и 

технологические схемы 

котельной 

12. Схемы теплопроводов и 

водопроводов 

13. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов, средств 

сигнализации и связи 

14. Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, 

предусмотренный технической 

документацией изготовителя 

15. Инструкции по техническому 

обслуживанию котлов и 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

16. Методы и способы устранения 

неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

17. Инструкция по охране труда 
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вводе и воздуха перед 

горелками в соответствии с 

требованиями руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

котла 

17. Подогревание топлива до 

установленной температуры 

перед растопкой котла, 

работающего на мазуте 

18. Проверка наличия и 

комплектности аптечки первой 

помощи 

19. Документальное оформление 

результатов осмотра 

18. Производственная инструкция 

 

А/02.3 

Пуск котельного агрегата в работу 

1. Проверка исправности 

топки и газоходов, запорных и 

регулирующих устройств 

2. Проверка исправности 

контрольно-измерительных 

приборов, арматуры, 

питательных устройств, 

дымососов и вентиляторов 

3. Заполнение котла водой 

путем запуска питательных и 

циркуляционных насосов 

4. Проверка температуры 

воды в котле 

5. Проверка отсутствия 

технологических заглушек на 

питательных линиях, 

продувочных линиях 

6. Проверка отсутствия в 

топке людей и посторонних 

предметов 

1. Применять методы 

безопасного производства работ 

при осмотре и пуске котла и 

оборудования в работу 

2. Выявлять неисправности, 

препятствующие пуску котла в 

работу и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда 

людям и имуществу 

3. Использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию 

4. Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

5. Пользоваться средствами 

связи 

6. Документально оформлять 

результаты своих действий 

1. Устройство, 

конструктивные особенности и 

назначение узлов и механизмов 

обслуживаемого оборудования, 

контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

2. Алгоритм 

функционирования котла и 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, предусмотренный 

технической документацией 

изготовителя 

3. Инструкции по 

техническому обслуживанию 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

4. Методы и способы 

устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 
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7. Пуск котлов на газовом 

топливе без автоматики в 

соответствии с требованиями и 

порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по 

эксплуатации котлоагрегата 

8. Пуск тепловых установок с 

автоматическим управлением 

при помощи пульта 

автоматического управления в 

порядке, установленном 

инструкцией по эксплуатации 

котлоагрегата 

9. Пуск котлов на жидком и 

твердом топливе без автоматики 

в соответствии с требованиями и 

порядком, установленными в 

инструкции (руководстве) по 

эксплуатации котлоагрегата 

10. Управление режимом 

работы котла, режимом подачи 

топлива и воздуха, установление 

режима работы котлоагрегата, 

предусмотренного требованиями 

инструкции (руководства) по 

эксплуатации 

11. Документальное 

оформление результатов своих 

действий 

средств автоматики и 

сигнализации 

5. Технические 

характеристики обслуживаемого 

оборудования котельной 

6. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации 

и связи 

7. Требования правил 

устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции 

по эксплуатации паровых котлов 

8. Электрические и 

технологические схемы 

котельной 

9. Место расположения 

средств пожаротушения и свои 

обязанности на случай 

возникновения загорания 

(пожара) 

10. Инструкция по охране 

труда 

11. Производственная 

инструкция 

А/03.3 

Контроль и управление работой 

котельного агрегата 

1. Контроль исправного 

состояния котла (котлов) и всего 

оборудования котельной, 

соблюдение установленного 

режим работы котла 

1. Управлять работой котла, 

автоматики и другого 

оборудования 

2. Применять методы 

безопасного производства работ 

при осмотре и проверках 

1. Устройство, 

конструктивные особенности и 

назначение обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

2. Требования правил 
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2. Выявление и фиксирование 

в сменном (вахтенном) журнале 

неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

3. Принятие мер к устранению 

неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

4. Контроль уровня воды и 

давления пара в котле, 

поддержание установленных 

режимов и параметров работы 

котлоагрегата, поддержание 

температуры воды водогрейном 

котле и системе в заданных 

пределах 

5. Проверка исправности и 

осмотр устройств и приборов 

автоматического управления и 

безопасности котла в порядке, 

установленном руководством по 

эксплуатации 

6. Проверка водоуказательной 

арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в 

сроки, установленные 

инструкцией по эксплуатации 

7. Проверка давлением 

работоспособности 

предохранительных клапанов в 

порядке, установленном 

3. Использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию 

4. Выявлять неисправности, 

препятствующие нормальной 

работе котла и обслуживаемого 

оборудования, создающие угрозу 

аварии и причинения вреда 

людям и имуществу 

5. Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

6. Пользоваться средствами 

связи 

7. Документально оформлять 

результаты своих действий 

устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции 

по эксплуатации паровых котлов 

3. Требования правил 

безопасной эксплуатации 

газового оборудования 

4. Действие на человека 

опасных и вредных факторов, 

возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

5. Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

6. Место расположения 

средств пожаротушения и 

обязанности в случае 

возникновения загорания 

(пожара) 

7. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной защиты 

8. Требования правил 

технической эксплуатации 

электрических и тепловых 

станций и сетей 

9. Технические 

характеристики обслуживаемого 

оборудования котельной 

10. Требования к 

технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

11. Электрические и 
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руководством по эксплуатации 

8. Продувка парового котла в 

порядке, установленном 

руководством по эксплуатации 

9. Обеспечение равномерного 

горения топлива на всей площади 

колосниковой решетки в котле на 

твердом топливе 

10. Обеспечение равномерной 

подачи топлива в котел на 

твердом топливе 

11. Обеспечение тяги воздуха, 

необходимой для равномерного 

горения топлива в котле на 

твердом топливе 

12. Чистка топки от шлака в 

установленном порядке 

13. Наблюдение за работой 

сетевых и циркулярных насосов, 

насосов РВС 

14. Контроль давления газа, 

температуры наружного воздуха 

и воды в котле при эксплуатации 

котла на газовом топливе 

15. Обеспечение 

температурного режима работы 

электрического котла 

16. Контроль температуры 

воды на выходе 

17. Контроль наполнения 

системы и аккумуляторных баков 

технологические схемы 

котельной 

12. Схемы теплопроводов и 

водопроводов 

13. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации 

и связи 

14. Алгоритм 

функционирования 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, предусмотренный 

технической документацией 

изготовителя 

15. Инструкции по 

техническому обслуживанию 

котлов и эксплуатируемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

16. Методы и способы 

устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

17. Инструкция по охране 

труда 

18. Производственная 

инструкция 
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водой 

18. Обеспечение поддержания 

установленного режима работы 

котла на газовом топливе, подачи 

и горения газового топлива, 

необходимых для горения тяги и 

расхода воздуха 

19. Контроль и управление 

работой форсунок при 

эксплуатации котла на жидком 

топливе 

20. Управление работой котла, 

равномерностью подачи топлива 

и воздуха в топку котла 

21. Документальное 

оформление результатов своих 

действий  

А/04.3 

Остановка и прекращение работы 

котельного агрегата 

1. Останавливать работу котла 

в порядке, установленном 

требованиями инструкции 

(руководства) по эксплуатации 

котлоагрегата 

2. Останавливать работу котла 

по указанию руководства в 

соответствии с порядком, 

установленным инструкцией по 

эксплуатации 

3. Останавливать работу котла 

в аварийном режиме при 

обнаружении неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 

устройств безопасности, средств 

1. Управлять работой котла в 

аварийном режиме 

2. Применять методы 

безопасного производства работ 

при управлении работой и 

остановке котла 

3. Использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию 

4. Выявлять неисправности, 

препятствующие нормальной 

работе котла и создающие угрозу 

аварии и причинения вреда 

людям и имуществу 

5. Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

6. Пользоваться средствами 

1. Устройство, 

конструктивные особенности и 

назначение обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

2. Требования правил 

устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции 

по эксплуатации паровых котлов 

3. Требования правил 

безопасной эксплуатации 

газового оборудования 

4. Действие на человека 

опасных и вредных факторов, 

возникающих во время работы 

водогрейного оборудования и 
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автоматики и сигнализации, 

прекращении действия 

циркуляционных насосов, выходе 

из строя водоуказательных 

приборов, понижении 

разрежения в котле, обнаружении 

в основных элементах котла 

трещин, выпучин, пропусков в 

сварных швах 

4. Останавливать работу котла 

в аварийном режиме при 

возникновении пожара 

5. Останавливать работу котла 

в аварийном режиме при 

прекращении подачи 

электроэнергии 

6. Останавливать работу котла 

в аварийном режиме при 

повышении давления пара сверх 

допустимого 

7. Останавливать работу 

циркулирующего насоса 

8. Производить 

вентилирование топки и 

газопроводов 

9. Управлять закрытием 

задвижек на входе воды и выходе 

из котла 

10. Информировать 

руководство об остановке и 

причине аварийной остановки 

котла 

связи 

7. Документально оформлять 

результаты своих действий 

паровых котлов 

5. Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

6. Место расположения 

средств пожаротушения и свои 

обязанности в случае 

возникновения загорания 

(пожара) 

7. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной зашиты 

8. Требования правил 

технической эксплуатации 

электрических и тепловых 

станций и сетей 

9. Технические 

характеристики обслуживаемого 

оборудования котельной 

10. Требования к 

технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

11. Электрические и 

технологические схемы 

котельной 

12. Схемы теплопроводов и 

водопроводов 

13. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации 

и связи 
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11. Документальное 

оформление результатов 

остановки котла 

14. Алгоритм 

функционирования 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, предусмотренный 

технической документацией 

изготовителя 

15. Инструкции по 

техническому обслуживанию 

котлов и эксплуатируемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

16. Методы и способы 

устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

17. Инструкция по охране 

труда 

18. Производственная 

инструкция 

А/05.3 

Аварийная остановка, и 

управление работой котельного 

агрегата в аварийном режиме 

1. Управление работой котла в 

аварийном режиме 

2. Отключение оборудования 

котельной вместе с дефектным 

узлом 

3. Сборка тепловой схему с 

использованием резервного 

оборудования 

4. Пуск оборудования 

котельной 

5. Вызов служб экстренной 

аварийной помощи, пожарной 

охраны, неотложной 

1. Производить осмотр и 

проверку исправности и 

работоспособности оборудования 

котла 

2. Применять методы 

безопасного производства работ 

при осмотре и проверках 

3. Использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию 

4. Выявлять неисправности, 

препятствующие штатной работе 

котла и создающие угрозу аварии 

и причинения вреда людям и 

имуществу 

1. Устройство, 

конструктивные особенности и 

назначение обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

2. Требования правил 

устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, инструкции 

по эксплуатации паровых котлов 

3. Требования правил 

безопасной эксплуатации 

газового оборудования 

4. Действие на человека 

опасных и вредных факторов, 
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медицинской помощи 

6. Принятие мер к ликвидации 

пожара в котельной 

7. Оказание первой помощи 

пострадавшим в результате 

аварии или несчастного случая 

8. Прекращение работы котла 

в аварийном режиме в порядке, 

установленном руководством 

(инструкцией) по эксплуатации 

котла 

9. Документальное 

оформление результатов своих 

действий 

5. Пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

6. Оказывать первую помощь 

пострадавшим в результате 

аварии или несчастного случая 

7. Пользоваться средствами 

связи 

8. Документально оформлять 

результаты своих действий 

возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

5. Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

6. Место расположения 

средств пожаротушения и свои 

обязанности в случае 

возникновения загорания 

(пожара) 

7. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной зашиты 

8. Требования правил 

технической эксплуатации 

электрических и тепловых 

станций и сетей 

9. Технические 

характеристики обслуживаемого 

оборудования котельной 

10. Требования к 

технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

11. Электрические и 

технологические схемы 

котельной 

12. Схемы теплопроводов и 

водопроводов 

13. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 
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приборов, средств сигнализации 

и связи 

14. Алгоритм 

функционирования 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, предусмотренный 

технической документацией 

изготовителя 

15. Инструкции по 

техническому обслуживанию 

котлов и эксплуатируемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

16. Методы и способы 

устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

17. Порядок оповещения об 

авариях руководства и 

работников 

18. Инструкция по охране 

труда 

19. Производственная 

инструкция 

А/06.3 

Эксплуатация и обслуживание 

трубопроводов пара и горячей 

воды 

1. Ознакомление с записями в 

журнале приемки-сдачи смены 

2. Проверка наличия и 

исправности рабочего 

инструмента, средств 

индивидуальной защиты  

3. Осмотр состояния 

трубопроводов, опор, подвесок, 

1. Производить осмотр и 

проверку исправности и 

работоспособности 

трубопроводов, арматуры, 

установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и 

сальниковых уплотнений 

арматуры 

 

2. Применять методы 

1. Устройство, 

конструктивные особенности и 

назначение обслуживаемых 

трубопроводов, оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации 

2. Требования правил 

устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды 
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пружин в целях выявления 

дефектов  

4. Проверка исправности 

действия манометров и 

предохранительных клапанов 

5. Обход, осмотр, контроль 

состояния наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, 

установленной на трубопроводах, 

фланцевых соединений и 

сальниковых уплотнений 

арматуры 

6. Информирование 

руководства при обнаружении 

дефектов (трещин, выпучин, 

свищей) в паропроводах свежего 

пара, пара промперегрева и 

отборов, трубопроводах 

питательной воды, в их 

пароводяной арматуре, 

тройниках, сварных и фланцевых 

соединениях  

7. Отключение и остановка 

энергоблока (котельного 

агрегата, турбины) при 

обнаружении аварии (разрыва 

труб пароводяного тракта, 

коллекторов, паропроводов 

свежего пара, пара 

промперегрева и отборов, 

трубопроводов основного 

конденсата и питательной воды, 

их пароводяной арматуры, 

тройников, сварных и фланцевых 

безопасного производства работ 

при осмотре и проверках  

 

3. Выявлять дефекты 

пароводяной арматуры, 

тройников, сварных и фланцевых 

соединений, средств автоматики и 

сигнализации  

 

4. Отключать дефектные, 

неисправные трубопроводы и 

арматуру  

 

5. Оказывать первую помощь 

пострадавшим в результате аварии 

или несчастного случая  

 

6. Документально оформлять 

результаты своих действий 

3. Действие на человека 

опасных и вредных факторов, 

возникающих во время работы 

паровых котлов и водогрейного 

оборудования 

4. Требования норм и правил 

производственной санитарии, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности  

5. Место расположения 

средств пожаротушения и свои 

обязанности в случае 

возникновения загорания 

(пожара) 

6. Назначение и порядок 

применения средств 

индивидуальной защиты  

7. Порядок оповещения об 

авариях руководства и 

работников  

8. Требования правил 

технической эксплуатации 

электрических и тепловых 

станций и сетей 

9. Технические 

характеристики обслуживаемых 

трубопроводов и оборудования  

10. Требования к 

технологическому процессу 

выработки теплоэнергии и 

теплоснабжения потребителей 

11. Электрические и 

технологические схемы 

котельной 

12. Схемы трубопроводов, 

теплопроводов и водопроводов 
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соединений) 

8. Определение опасной зоны, 

установка ограждения и 

информационных знаков  

9. Оказание первой помощи 

пострадавшим в результате 

аварии или несчастного случая  

10. Документальное 

оформление результатов работ 

13. Принципиальные схемы и 

принципы работы релейных 

защит, автоматических и 

регулирующих устройств, 

контрольно-измерительных 

приборов, средств сигнализации 

и связи  

14. Алгоритм 

функционирования 

обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и 

сигнализации, предусмотренный 

технической документацией 

изготовителя 

15. Инструкции по 

техническому обслуживанию 

трубопроводов пара и горячей 

воды и обслуживаемого 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

16. Методы и способы 

устранения неисправностей 

обслуживаемых трубопроводов 

пара и горячей воды, 

оборудования, средств 

автоматики и сигнализации 

17. Инструкция по охране 

труда 

18. Производственная 

инструкция 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» 

код 15643 

 

 

4.1 Учебный план  программы профессионального обучения  

по профессии  «Оператор котельной». 

 

№  п/п 
Наименование разделов, 

 курсов (модулей) 

Объем часов 

профессиональная 

подготовка 

(переподготовка)  

3 разряд  

повышение 

квалификации 

  

4-6 разряд 

1 Теоретическое обучение 160 18 

ОК.1.1 Общепрофессиональный курс 16 6 

ПК.1.2 Профессиональный курс 144 12 

ПО.2. Практическое обучение 80 20 

ПО. 2.1 Производственное обучение 56 12 

ПК 2.2 Производственная практика 24 8 

3. Консультации 8 1 

4. Квалификационный экзамен 8 1 

 Максимальная учебная нагрузка (ИТОГО)  
 

256 40 
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4.2. Учебно-тематический план  основной программы профессионального подготовки 

(переподготовки) по профессии «Оператор котельной» 3 разряда. 

№  
Наименование разделов, 

 предметов, курсов (модулей) 
Количество часов  Форма контроля 

1 . Теоретическое обучение 160 
экзамен 

ОК.1 Общепрофессиональный курс 16 зачет 

1.1.1 
Основные сведения по  материаловедению, 
электротехнике, теплотехнике 

8 
текущий контроль 

1.1.2 Чтение чертежей и схем 1 текущий контроль 

1.1.3 Экономика работы котельной установки 1 текущий контроль 

1.1.4 Охрана окружающей среды 2 текущий контроль 

1.1.5 
Охрана труда,  промышленная безопасность , 

пожарная безопасность. 
4 текущий контроль 

ПК.1.2 Профессиональный курс 144 зачет 

1.2.1 
Контрольно- измерительные приборы, приборы 
безопасности 

8 текущий контроль 

1.2.2 
Топливо  и его использование (Жидкое, твердое  и 

газообразное  топливо) 
12 текущий контроль 

1.2.3 
Газопроводы, эксплуатация газового оборудования 

котельной 
12 текущий контроль 

1.2.4 
Устройство паровых и водогрейных котлов и  
котельного оборудования 

32 текущий контроль 

1.2.5 
Трубопроводы котельной  (трубопроводы пара и 

горячей воды) 
8 текущий контроль 

1.2.6 Водоподготовка и водяной режим  8 текущий контроль 

1.2.7 

 Система автоматики безопасности и регулирования 

котельных установок и трубопроводов пара и 
горячей воды 

28 
текущий контроль 

1.2.8 

Эксплуатации и обслуживанию котлов и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов 

пара и горячей воды 

28 
текущий контроль 

1.2.9 
Основы слесарно-ремонтного дела . Организация 
ремонта .  

8 текущий контроль 

ПО.2 Практическое обучение 80 экзамен 

2.1 Производственное обучение 56 зачет 

2.2 Производственная практика 24 зачет 

3. Консультации 8  

4. Квалификационный экзамен 8 экзамен 

 ИТОГО: 256  
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4.3. Календарный учебный график профессиональной подготовки (переподготовки) по программе «Оператора котельной» 

3 разряд 

* Режим занятий может быть 4 - 8 академических часов в день ( утверждается на каждую группу обучения) 

 

№ 

Наименование разделов, 

 предметов, курсов (модулей) 

Всего 

часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Теоретическое обучение 160                

ОК.1 Общепрофессиональный курс 16                

1.1.1 Основные сведения по  материаловедению, электротехнике, теплотехнике 8 8               

1.1.2 Чтение чертежей и схем 1  1              

1.1.3 Экономика работы котельной установки 1  1              

1.1.4 Охрана окружающей среды 2  2              

1.1.5 Охрана труда,  промышленная безопасность , пожарная безопасность. 4  4              

ПК.1.2 Профессиональный курс 144                

1.2.1 Контрольно- измерительные приборы, приборы безопасности 8   8             

1.2.2 Топливо  и его использование (Жидкое, твердое  и газообразное  топливо) 12    8 4           

1.2.3 Газопроводы, эксплуатация газового оборудования котельной 12     4 8          

1.2.4 Устройство паровых и водогрейных котлов и  котельного оборудования 32       8 8 8 8      

1.2.5 Трубопроводы котельной  (трубопроводы пара и горячей воды) 8           8     

1.2.6 Водоподготовка и водяной режим  8            8    

1.2.7 
 Система автоматики безопасности и регулирования котельных установок и 

трубопроводов пара и горячей воды 
28             8 8 8 

1.2.8 
Эксплуатации и обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов пара и горячей воды 
28                

1.2.9 Основы слесарно-ремонтного дела . Организация ремонта .  8                

ПО.2 Практическое обучение 80                

2.1 Производственное обучение. 56                

2.2 Производственная практика 24                

3. Консультации 8                

4. Квалификационный экзамен 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ИТОГО: 256 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение 
№ Наименование разделов, 

 предметов, курсов (модулей) 

Всего 

часов 

Учебные дни 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Теоретическое обучение 160                

ОК.1 Общепрофессиональный курс 16                

1.1.1 Основные сведения по  материаловедению, электротехнике, теплотехнике 8                

1.1.2 Чтение чертежей и схем 1                

1.1.3 Экономика работы котельной установки 1                

1.1.4 Охрана окружающей среды 2                

1.1.5 Охрана труда,  промышленная безопасность , пожарная безопасность. 4                

ПК.1.

2 
Профессиональный курс 144                

1.2.1 Контрольно- измерительные приборы, приборы безопасности 8                

1.2.2 Топливо  и его использование (Жидкое, твердое  и газообразное  топливо) 12                

1.2.3 Газопроводы, эксплуатация газового оборудования котельной 12                

1.2.4 Устройство паровых и водогрейных котлов и  котельного оборудования 32                

1.2.5 Трубопроводы котельной  (трубопроводы пара и горячей воды) 8                

1.2.6 Водоподготовка и водяной режим  8                

1.2.7 
 Система автоматики безопасности и регулирования котельных установок и 
трубопроводов пара и горячей воды 

28 4               

1.2.8 
Эксплуатации и обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов пара и горячей воды 
28 4 8 8 8            

1.2.9 Основы слесарно-ремонтного дела . Организация ремонта .  8     8           

ПО.2 Практическое обучение 80                

2.1 Производственное обучение. 56      8 8 8 8 8 8 8    

2.2 Производственная практика 24             8 8 8 

3. Консультации 8                

4. Квалификационный экзамен 8                

 ИТОГО: 256 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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5.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ)   

«ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ»  

3 разряда 

 Модуль ОК.1.  Учебно-тематический план и содержание программы по 

общепрофессиональному курсу . 

 

1.1.1 Учебно-тематический план и содержание программы по   предмету  

«Основные сведения  по материаловедению, электротехники, 

теплотехники » 
 

Тематический план по предмету : 

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела)  по предмету 

Кол-во 

часов 

1.  Основы материаловедения 2 

2.  Основы электротехники 2 

3.  Основы  теплотехники 4 

 ИТОГО: 8 

 

Содержание программы по предмету: 

Тема 1. Основы материаловедения. 

Металлы и сплавы, применяемые в котельных установках. Чугун и сталь, основные свойства,  

марки стали,  применение при изготовлении котельного оборудования. Взаимодействие 

металлов между собой. Стальные цельнотянутые и электросварные трубы для 

трубопроводных систем котлов. Методы измерения параметров и определения свойств 

материалов. Способы соединения труб между собой и с арматурой.  

 Обмуровочные, теплоизоляционные металлы. Обмуровка и теплоизоляция котлов, 

оборудования и трубопроводов. Их устройство и требования к ним. Обмуровочные 

материалы и изделия; их виды, свойства. Теплоизоляционные материалы, их виды и условия 

применения. 

 Прокладочные и набивочные материалы, типы и требования к ним. Требования к 

прокладочным, набивочным материалам. 

Коррозия металла. Понятие о коррозии. Причины возникновения коррозии. Способы 

предупреждения коррозии. Влияние коррозии на металлы и их защита. Основные виды 

обработки металла: механическая, термическая, термохимическая и другие. 

 

Тема 2. Основы электротехники. 

 Электрический ток. Общие понятия об электрическом токе, основные законы . Сила тока, 

единицы измерения. Напряжение, сопротивление, мощность, единицы измерения. 

 Электродвигатели переменного тока. Устройство электродвигателей. Выбор 

электродвигателей для взрывоопасных помещений. Требования к электродвигателям. 

Защитно-коммутационная аппаратура. Устройство и принцип действия предохранителей, 

магнитных пускателей, автоматов. 

 Заземление, зануление, грозозащита электрооборудования. Устройство и принцип работы и 

требования к ним. Молниезащита зданий и сооружений. 
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 Освещенность. Взрывоопасные помещения . Требования к светильникам, установленным во 

взрывоопасных помещениях. Требования к аварийному освещению. Нормы освещенности. 

Классификация взрывоопасных зон и помещений согласно технологическому процессу.  

Общие вопросы электроснабжения и электробезопасности. Электрические сети. Защита 

электрических сетей. Потери энергии в электрических сетях и способы повышения 

экономических показателей. Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования 

(электробезопасность). Нормы и правила электробезопасности при эксплуатации механизмов 

с электроприводом, электроприборов и установок. 

Условия поражения электрическим током. Защита от поражения электрическим током. 

Сила тока опасная, смертельная для жизни человека.  
 

Тема 3. Основы теплотехники. 

Понятие о физическом теле. Свойства рабочих тел. Параметры состояния тел, применяемых 

в теплотехнике. Основные законы и смеси  идеальных газов. Теплоемкость  . Энтальпия. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Внутренняя энергия. Теплота и работа. 

Законы термодинамики. 

Понятие о давлении и температуре. Виды давления, единицы измерения  давления. 

Понятие о температуре. Единицы измерения температуры. 

 Свойства пара. Получение водяного пара в котле. Таблица воды и водяного пара . 

  Сепарация пара. Виды сепарации.  Типы сепарационных устройств. Двухступенчатое 

испарение. 

Теплообмен в котельном агрегате. Способы передачи тепла, теплообмен в котельном 

агрегате. Влияние на теплообмен сажи, накипи. Кипение, парообразование, конденсация. 

 

1.1.2 Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Чтение чертежей»  
Тематический план по предмету: 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Кол-во часов 

1 Понятие о чертеже. Условные обозначения на чертежах. 0,5 

2 Схемы котельной установки.  0,5 

 ИТОГО: 1 

 

Содержание программы по предмету : 

Тема 1. Понятие о чертеже. Условные обозначения на чертежах. 

Чертежи и схемы. Понятие, классификация. Система стандартов. Единая система 

конструкторской документации ЕСКД. Понятие о линиях чертежа (контурных, осевых, 

размерных). Изображения соединений  (резьбовых, фланцевых). Виды проекций. 

Аксонометрические проекции . Понятие об эскизе. Эскизы различных деталей трубопроводов. 

Масштабы чертежа. Условные обозначения, применяемые на рабочих чертежах и схемах. 

Правила чтения чертежей, схем. 

Тема 2. Схемы котельной установки.  

Схемы паровых и водогрейных котлов. Схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной 

установки и наружных теплосетей. Теплотехнические схемы котельной . Принципиальные 

схемы топливного хозяйства. 
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1.1.3 Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Экономика работы котельной установки»  
 

Тематический план по предмету: 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Кол-во часов 

1. Основные понятия об экономики 0,5 

2. 
Количественные и качественные показатели работы котельной. 

Экономическое использование энергоресурсов 
0,5 

ИТОГО: 1 

Содержание программы по предмету : 

Тема 1. Основные понятия об экономики. 

Значения понятия «Экономика», хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании, отношения 

между людьми в процессе хозяйствования. Вопросы, на которые отвечает экономическая 

наука. Определение себестоимости продукции. Структура себестоимости. Определение 

прибыли. Рентабельность продукции, основные факторы, влияющие на повышение 

рентабельности. 

 Производственные фонды предприятия - основные и оборотные. Структура основных 

производственных фондов. Оценка основных фондов. Определение производительности 

труда. Показатели производительности труда. Пути повышения производительности труда.  

ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий работников, его 

назначение. Группы оплаты (сетки), разряды, тарифные ставки. Формы и системы оплаты 

труда 

 

Тема 2. Количественные и качественные показатели работы котельной. Экономическое 

использование энергоресурсов. 

Количественные показатели работы котельной. Выработка тепла. Полезный отпуск тепла. 

Расход топлива, электроэнергии, воды. 

Качественные показатели работы котельной. Коэффициент полезного действия КПД, 

удельный расход топлива, электроэнергии и воды и численности персонала. Режимные 

показатели работы  котельной. Себестоимость выработки тела и пара 

 

 

 

1.1.4. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Охрана окружающей среды»  

Тематический план по предмету: 

№ 

п/п 

Наименование темы ( раздела) по предмету Количество 

часов 

1. 
Охрана атмосферы.   

0,25 

2. 
Охрана водных ресурсов 0,25 

3. 
Охрана почвы 0,25 

4. 
Экологическая безопасность 0,25 

ИТОГО: 2 

Содержание программы по предмету: 
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Тема 1. Охрана атмосферы. 

Источники и виды загрязнения атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы. Критерии 

нормирования примесей в атмосфере. Смог. Кислотные дожди. Влияние кислотных осадков 

на окружающую среду и человека. Канцерогенные вещества. Радиоактивность. Общая 

характеристика экологической ситуации. 

 

Тема 2. Охрана водных ресурсов. 

Общая характеристика водных ресурсов. Загрязнения воды. Физические и химические 

показатели качества воды. Требования к воде, используемой для различных технических 

нужд. Методы очистки сточных вод. Состояние водных ресурсов . 
 

Тема 3. Охрана почвы. 

Почвообразование. Классификация почв. Промышленное и антропогенное загрязнение почв. 

Загрязнение тяжелыми металлами. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Состояние 

земельных ресурсов. 
 

Тема 4. Экологическая безопасность. 

Объекты и принципы охраны окружающей природной среды. Инженерная охрана 

окружающей природной среды. 

Природоохранная деятельность предприятий. Виды и принципы работы очистного 

оборудования и сооружений. Нормативно-правовые основы охраны окружающей природной 

среды. Система стандартов и нормативов. Закон на страже природы. 

 

 

 

1.1.5 Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Охрана труда,  промышленная безопасность , пожарная безопасность»  
Тематический план по предмету : 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Кол-во часов 

1. Охрана труда и техника безопасности 1 

2. Промышленная безопасность 1 

3. Пожарная безопасность 1 

4. Оказание первой помощи 1 

ИТОГО 4 

 

Содержание программы по предмету  : 

Тема 1. Охрана труда и техника безопасности. 

Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Опасные и вредные 

производственные факторы. Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха 

и питания, об утомляемости. Предельно допустимые концентрации вредных факторов. 

Правила производственной санитарии. Температурно-влажностный режим, вентиляция, 

освещение, шум. Мероприятия по оздоровлению условий труда. Производственный 

травматизм. 

Общие требования по охране труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ. 

Управление охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила 

охраны труда на производстве.  

Мероприятия по охране труда. Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, 

предохранительные приспособления. Маркировка и испытание средств защиты. Способы 
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хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств защиты. 

Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

 Правила техники безопасности. Безопасная эксплуатация оборудования, установок и 

сооружений. Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Значение оградительной 

техники, предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей.  

 Требования безопасности труда при выполнении работ. Меры безопасности при выполнении  

работ  повышенной опасности в котельной.  Организация работ повышенной опасности 

(огневые, газоопасные и строительно- монтажные работы).  

Меры безопасности: при продувке водоуказательных приборов, проверке манометров и 

предохранительных клапанов; при эксплуатации оборудования с вращающимися деталями; 

при выполнении периодической продувки;при растопке котла, эксплуатации котла и 

вспомогательного оборудования; при остановках. 

 

Тема 2. Промышленная безопасность. 

 Основные положения «Правил промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 

Технический регламент таможенного союза, Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". Общие положения. Назначение, 

основные определения. Контроль за соблюдением Правил и ответственность за их 

нарушение. Содержание, обслуживание и надзор за котлами и трубопроводами. 

Опасные производственные объекты. Критерии отнесения объектов к категории опасных 

производственных объектов. 

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном 

объектов. Оценка соответствия. Организация производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности.  

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Требования  

расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах, поднадзорных 

федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Противоаварийные тренировки. 

 Экспертиза промышленной безопасности. Декларирование промышленной безопасности, 

анализ опасности и риска.  

 Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность 

в области промышленной безопасности опасных производственных объектов 

 

Тема 3. Пожарная безопасность. 

Пожар и его составляющие. Система обеспечения пожарной безопасности. Требования 

пожарной безопасности к зданиям и сооружения . Пожарная безопасность технологических 

процессов. Защита зданий и сооружений установками пожаротушения и пожарной 

сигнализацией. Основные причины возникновения пожаров. 

Средства тушения огня, правила пользования. Противопожарные тренировки. 

Требования к помещению котельной. 

 

Тема 4. Оказание первой помощи. 

Доврачебная помощь при удушье, отравлении угарным газом, технических ожогах, ушибах, 

ранениях, поражении электрическим током, переломах, кровотечении. 

Аптечка первой помощи. 
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Модуль ПК.1.2. Учебно-тематический план и содержание программы 

 по  профессиональному курсу . 

 

1.2.1 Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

 «Контрольно- измерительные приборы, приборы безопасности»  
Тематический план по предмету  : 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Кол-во часов 

1. Приборы измерения давления 2 

2. Приборы измерения температуры 2 

3. Расходомеры 2 

4. Газоанализаторы 2 

ИТОГО: 8 

Содержание программы по предмету : 

Тема 1. Приборы измерения давления. 

Назначение, типы, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения 

давления (манометры, тягонапоромеры, датчики давления и др.). Способы проверки их 

исправности. Требования Правил к ним. 

 

Тема 2. Приборы измерения температуры. 

Назначение, типы, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения 

температуры (термометры, термометры сопротивления, термопары) . Способы проверки их 

исправности. Требования Правил к ним. 

 

Тема3. Расходомеры. 

Назначение, типы, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения 

расхода воды, пара, газа. Способы проверки их исправности. Требования Правил к ним. 

 

Тема 4.Газоанализаторы. 

Назначение, типы, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и 

места установки простых и средней сложности приборов, используемых для измерения 

уходящих газов,  (термометры, термометры сопротивления, термопары) . Способы проверки 

их исправности. Требования Правил к ним. 

 

1.2.2. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Топливо и его использование  (Жидкое, твердое  и газообразное  топливо)»  
Тематический план по предмету : 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Кол-во часов 

1. Общие сведения о топливе   2 

2. Твердое топливо 2 

3. Жидкое топливо. 4 

4. Газообразное топливо. 4 

ИТОГО 12 
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Содержание программы по предмету: 

 

Тема 1.Общие сведения о топливе. 

Виды топлива.  Теплота сгорания. Температура горения, воспламенения, вспышки, 

застывания, точка росы. Основые процессы горения топлива, реакции горения, количество 

воздуха необходимого на горение. Обьем дымовых газов, образующихся при сгорании 

топлива.  Уравнение теплового баланса и потери тепла. Определение расхода топлива. 

Тема 2.Твердое топливо.  

Физико-химические свойства  твердого топлива. Краткие сведения о получении топлива. 

Сорта топлива. Подача топлива котельным, его приемка, хранение, подготовка к сжиганию   

и подача к котлам. Пылеприготовительные установки. Золоулавливание и шлакоудаление. 

Конструкция горелочных устройств.  Пожаро- и взрывоопасность жидкого топлива и 

оборудование для его подготовки, транспортировки и сжигания. 

 

Тема 3. Жидкое топливо.  

Физико-химические свойства жидкого котельного топлива. Сорта и марки жидкого 

топлива. Краткие сведения о получении жидкого топлива. Подача топлива котельным, его 

приемка, хранение, подготовка к сжиганию и подача к котлам.  Конструкция горелочных 

устройств. Пожаро- и взрывоопасность жидкого топлива и оборудование для его 

подготовки, транспортировки и сжигания. 

Тема 4. Газообразное топливо. 

Природный газ. Основные газовые месторождения. Способы добычи. Физико-химические 

свойства. Одоризация газов. 

Искусственные газы и их свойства. Понятие о горении газов, химические реакции горения. 

Избыток и недостаток воздуха. Температура горения и воспламенения. Пределы 

взрываемости различных газов. 

Скорость распространения пламени при горении газовоздушной смеси. Предварительный 

подогрев воздуха. Продукты сгорания при полном и неполном горении. Контроль полноты 

сжигания газов в топках котельных установок: визуальный, по контрольно-измерительным 

приборам. Температура отходящих от работающего котлоагрегата газов. Конструкция 

горелочных устройств. Элементы газовых горелок и их назначение. Установка горелок. 

Пожаро- и взрывоопасность топлива и оборудование для его подготовки, транспортировки 

и сжигания. 

 

 

 

1.2.3. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету  

«Газопроводы. Эксплуатация газового оборудования котельной» 
 

Тематический план по предмету: 

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела) по предмету 

Количество 

часов 

1 Газовое хозяйство котельных. 8 

2 

Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. Правила пользования газом в народном хозяйстве. 

4 

ИТОГО: 

 
12 

 

 

Содержание программы по предмету: 
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Тема 1. Газовое хозяйство котельных 

Рассмотрение схем внутренних разводок газопроводов (обвязка котлов, продувочные свечи, 

свечи безопасности). Окраска газопроводов. 

Запорная арматура газопроводов, требования к запорной арматуре. Причины возможных 

утечек газа из трубопроводов, арматуры, газовых приборов. Способы обнаружения утечки 

газа. 

Теплопроизводительность горелок. Регулирование нагрузки горелок. Возможные неполадки 

в работе горелок. Отрыв пламени, проскок пламени. Влияние на работу горелок подачи 

воздуха и тяги . 

Классификация газопроводов по давлению, назначению, местоположению. 

Назначение газорегуляторных установок, ГРП, ШРП, ГРУ, ГРПБ. Схема расположения 

оборудования. 

Классификация ГРП по давлению. 

Устройство и принцип работы основных типов фильтров, предохранительно-запорных 

клапанов, регуляторов давления, счетчиков и КИП, устанавливаемых в ГРУ. 

Включение в работу ПЗК и регуляторов после срабатывания. Эксплуатация ГРП, ГРУ. Виды, 

сроки работ при эксплуатации. Перевод котлов на газообразное топливо. Требования к 

помещениям и котлам при переводе на газ. 

Классификация и назначение приборов газопровода, область применения.  

Порядок допуска лиц к обслуживанию газифицированных объектов.  

Обслуживание газового оборудования котельной.  

Причины загазованности топок котлов. Причины возможных утечек газа из трубопроводов, 

арматуры , газовых приборов. Способы обнаружения утечки газа и их устранение. 

Пуск газа в котельную после длительной остановки или ремонта. 

Продувка газопровода газом. 

Действия при прекращение подачи газа. 

 

Тема 2.  Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Технический 

регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Общие положения «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

Назначение, основные определения. Контроль за соблюдением требований Правил и 

технического регламента, ответственность за нарушение требований Правил, инструкций. 
 

Правила пользования газом в народном хозяйстве. Обязанности потребителей газа 

Классификация потребителей газа. Лимиты потребления газа. Порядок учета газа.  

 

 

1.2.4. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Устройство паровых и водогрейных котлов и  котельного оборудования»  
Тематический план по предмету : 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Количество 

часов 

1. Основные понятия о котельной установке. 1 

2. Топочные устройства котлов. 2 

3. Элементы котлоагрегата 9 

4. Конструкции паровых и водогрейных котлов 12 

5. Вспомогательное оборудование котельной 8 

ИТОГО: 32 

Содержание программы по предмету: 
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Тема 1. Основные понятия о котельной установке. 

Основные сведения о котельной. Основные и вспомогательные элементы котельной 

установки. Оборудование котельной, вырабатывающей тепло на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение. 

Требования к установке, размещению и обвязке котлов и вспомогательного оборудования 

котельной. Устройство современной отопительной котельной установки. Оборудование 

отопительно-производственных котельных. 

Понятие о котельном агрегате. Назначение парогенератора, пароперегревателя, водяного 

экономайзера, дымососа, питательной установки и др. 
 

Тема 2. Топочные устройства котлов.  

Понятие о топочном устройстве. Количественная характеристика работы топочных 

устройств, тепловая мощность, удельное объемное тепловое напряжение топки. 

Качественные характеристики топочных устройств: коэффициент избытка воздуха в топке, 

величины химической и механической неполноты сгорания топлива. Значение указанных 

характеристик для оценки экономичности работы топочного устройства . 

Топки для слоевого сжигания твердого топлива. Технические характеристики слоевых топок. 

Классификация и аэродинамические основы работы топочных устройств. Топки с 

неподвижной колосниковой  и ручной подачей топлива. Механизация процесса сжигания 

топлива в слое. Полумеханические топки с неподвижной решеткой. Топки с движущейся 

колосниковой решеткой.  

Камерные топки и топки для сжигания жидкого топлива и газа. Пылеугольные топки. 

Вихревые и циклонные топки. Топки для сжигания жидкого топлива с горелочными  

устройствами.  

Топки для сжигания газа с горелочными устройствами: по способу подачи газа и воздуха, по 

давлению. 
 

Тема 3. Элементы котлоагрегата.  

Гарнитура (топочные дверцы для твердого топлива, фронтальная плита для жидкого и 

газообразного топлива, люки-лазы, лючки, дверные глазки, взрывные клапана; поворотные и 

выдвижные заслонки (шиберы)). 

Каркас и обмуровка, теплоизоляция  и обшивка котлов.  

Барабаны котлов и внутрибарабанные устройства.  

Арматура котлов (запорная, регулирующая, предохранительная). Назначение, устройство. 

Требования Правил котлонадзора к  арматуре. 

Водоуказательные приборы, требования к ним, облуживание. 

Пароперегреватели: назначение, типы, устройство, принцип работы. Регулирование 

температуры перегрева пара. Схемы включения. Пароохладители. 

Экономайзеры: назначение, типы, устройство, принцип работы. Схемы включения.  

Требования Правил к ним. 

Воздухоподогреватели : назначение, типы, устройство, принцип работы. Схемы включения. 

Поверхность нагрева котла. 

 Циркуляция воды. 

Газоход котельного агрегата. 
 

Тема 4. Конструкции паровых и водогрейных котлов.  

Общие сведения о водогрейных и паровых котлах  с суммарной теплопроизводительностью  

свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) ) и отдельных водогрейных и   паровых котлов 
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с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), 

работающих на жидком, твердом  и газообразном топливе или электронагреве. 

 Общие сведения о теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, 

расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). 

 Водогрейные котлы .  Чугунно секционные котлы  («Унивесал», «Факел», «Минск» и др.) . 

Стальные котлы («ТВГ», «КВ» и др.) Водогрейный жаротрубный котел. Их характеристики, 

конструкции и особенности. Принцип работы. Поверхности нагрева. Схемы циркуляции воды 

и уходящих газов. Требования Правил к водогрейным котлам.  

Паровые котлы .  Паровые вертикально -водотрубные котлы («Е», «ДЕ», «ДКВР», «БГ» и др.). 

Паровые вертикально -цилиндрические котлы  («МЗ», «ВГД»  и др.). Паровые жаротрубные 

котлы.  Газотрубные паровые котлы-утилизаторы ( «КУ», «ПКУ» и др.). Их характеристики, 

конструкции и особенности. Принцип работы. Поверхности нагрева. Схемы циркуляции воды 

и уходящих газов. Требования Правил к паровым  котлам.  

 

Тема 5. Вспомогательное оборудование котельной . 

Тяга и тягодутьевые устройства (Дымовые трубы, дутьевые вентиляторы, дымососы). 

Устройство, принцип работы, требования к ним 

Насосное оборудование, устройство принцип работы. Центробежные насосы. Инжекторы. 

Поршневые насосы. Конструкции насосов и принцип их работы. Включение насосов в работу, 

регулирование производительности, остановка. Возможные неполадки в работе, их 

устранение.  

Сетевые и подпиточные насосы: назначение, устройство, принцип работы.  

Требования котлонадзора к насосам. 

Теплообменные устройства . Водонагреватели (пароводяные, скоростные, емкостные), их 

назначение, устройство, подключение к трубопроводам 

Бойлерные установки: устройство, принцип работы, нормы и требования  к ним 

Технологические баки (конденсатные, барботеры, трубоотборники, расширительные баки и 

т.п.), назначение, устройство. 

 

 

 

1.2.5 Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Трубопроводы котельной  (трубопроводы пара и горячей воды)»  
 

Тематический план по предмету: 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Количество 

часов 

1. Трубопроводы котельной. Трубопроводы  пара и горячей воды 4 

2 Система теплоснабжения, горячего водоснабжения 4 

 ИТОГО: 8 

Содержание программы по предмету : 
 

Тема 1. Трубопроводы котельной. Трубопроводы  пара и горячей воды. 

Трубопроводы .Классификация  трубопроводов в зависимости от рабочих параметров среды. . 

Подкладка трубопроводов .   Удлинение трубопроводов при нагревании. Компенсаторы, 

опоры. Регулирующие и редуцирующие устройства ( клапаны). Дренажи. Воздушники. 

Окраска трубопроводов в котельной. 

Питательные трубопроводы . Назначение, схема,  конструкция, арматура. Требования Правил  

к питательным трубопроводам. 
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Трубопроводы пара и горячей воды. Назначение, конструкция, схема. Требования Правил  к 

трубопроводам пара и горячей воды 

Продувочные и дренажные  трубопроводы. Конденсатопроводы. Назначение, конструкция, 

схема.  
 

Тема 2. Система теплоснабжения, горячего водоснабжения. 

Система горячего водоснабжения. Системы тепловых сетей и схемы присоединения к ним 

потребителей.  Тепловые сети, их конструкции и режим работы. Назначение схем теплового 

пункта. Оборудование тепловых абонентских вводов.  

Система водяного и парового  теплоснабжения . Принцип действия и схема систем 

отопления с естественной и искусственной (насосной) циркуляцией. Закрытая и открытая 

системы теплоснабжения . Система централизованного теплоснабжения. Системы тепловых 

сетей и схемы присоединения к ним потребителей.  Тепловые сети, их конструкции и режим 

работы. Назначение схем теплового пункта. Оборудование тепловых абонентских вводов. 

Порядок регулирования системы отопления по температурному графику.  

Порядок использования запорной арматуры на линиях периодической продувки.  

Порядок включения паропроводов с коллектора котельной к сторонним потребителям.  

Требования Правил к трубопроводам в пределах котлов и трубопроводам котельной 

 

 

 

1.2.6. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Водоподготовка и водяной режим» . 
 

Тематический план по предмету  : 

№ п/п Наименование темы ( раздела) по предмету Количество 

часов 

1. Общие сведения. Показатели качества воды 2 

2. Водоподготовка 2 

3. Деаэрация питательной воды  2 

4. Водный режим котельных агрегатов 2 

 ИТОГО: 8 

Содержание программы по предмету : 
 

Тема 1. Общие сведения. Показатели качества воды.  

Состав природных вод. Общие сведения о водном режиме паровых котлов. 

Показатели качества воды.  Методы измерения. 

Жесткость воды и ее измерение. Щелочность воды, ее измерение. Влияние на работу 

паровых котлов.  
 

Тема 2. Водоподготовка  

Водоподготовка: значение, основные задачи. Механические примеси и удаление их из воды. 

Способы  и устройства обработки и умягчения воды. воды. Устройство катионитовых 

фильтров. 
 

 

Тема 3.Деаэрация питательной воды. 

Деаэрация воды. Устройство и принцип работы деаэрационных установок атмосферного и 

вакуумного типов. 
 

Тема 4. Водный режим котельных агрегатов. 

Нормы качества питательной и подпиточной воды. Требования к качеству котловой воды и 

пара, питательной воды. Требования к сетевой воде. 
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Вводно-химический режим установки водоподготовки и  котлоагрегата. Требования Правил. 

Условия образования накипи и ее влияние на работу котлов. 

Периодическая и непрерывная продувка котлов. Их назначение. Использование тепла 

продувочной воды. 
 

Использование конденсата для питания котлов. 

Сепарация пара 
 
 

1.2.7. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

«Система автоматики безопасности и регулирования котельных установок и 

трубопроводов пара и горячей воды».  
Тематический план по предмету :  

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела) по предмету 

Количество 

часов 

1 

Общие сведения о системах автоматики и составляющих её 

элементах. Датчики и вспомогательные механизмы в системах 

автоматики 

8 

2 Автоматизации производственных систем и процессов 20 

ИТОГО: 28 

 

Содержание программы по предмету  :  

Тема 1. Общие сведения о системах автоматики и составляющих её элементах. Датчики и 

вспомогательные механизмы в системах автоматики. 

Понятие об автоматизации. Виды автоматизации. Основные понятия и определения. 

Управление. Виды управления. Система автоматического регулирования, контроля и 

защиты. Классификация систем автоматического управления.  

Автоматическое регулирование технологических процессов в котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды: регулирование давления и температуры в атмосферном деаэраторе, уровня 

воды в котлах, разрежение в топке и т.п.  

Назначение автоматики безопасности и аварийной сигнализации в котельной.  

Датчики и их назначение.  Датчики и исполнительные механизмы системы автоматического 

регулирования, их расположение. Датчики уровня, разряжения, давления, контроля за 

факелом. Исполнительные механизмы. Классификация исполнительных механизмов. Блок 

газовых клапанов. Клапан запальника. Клапаны малого и большого горения. Световое табло 

и исполнительные механизмы этой сигнализации. Классификация датчиков. 
 

Тема 2. Автоматизации производственных систем и процессов. 

Принципиальная схема работы систем автоматики  типа «АМК-У», «АМКО» «Контур», 

«Кристалл», «АГК»,  «КСУ»,  «Альфа» и др. 

 Ознакомление с автоматикой . Основные элементы систем автоматики и их значение. 

Знакомство схемой, индикаторами. Возможности автоматики . Состав оборудования 

автоматики. Пульты управления автоматики . 

Автоматика водогрейных  котлов. Параметры защиты и регулирования работы паровых и 

водогрейных котлов Случаи аварийной остановки котла. Аварийная сигнализация при работе 

на жидком , твердом и газообразном топливе , ее назначение и действие. 

Автоматика паровых котлов. Параметры защиты и регулирования работы паровых и 

водогрейных котлов Случаи аварийной остановки котла. Аварийная сигнализация при работе 

на жидком , твердом и газообразном топливе , ее назначение и действие. 

Особенности подготовки котла к розжигу с автоматикой. Проверка готовности автоматики к 

работе. Порядок розжига котла. Остановка котла  
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1.2.8.Учебно-тематический план и содержание программы по предмету 

  «Эксплуатации и обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов пара и горячей воды» . 

 
Тематический план по предмету : 

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела) по предмету 

Количество 

часов 

1.  
Основные сведения об организации эксплуатации котельного 

оборудования 
4 

2.  
Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе  

 
4 

3.  
Пуск котельного агрегата в работу  

 
4 

4.  
Контроль и управление работой котельного агрегата  

 
4 

5.  
Остановка и прекращение работы котельного агрегата  

 
4 

6.  

Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в 

аварийном режиме  

 

4 

7.  
Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды  

 
4 

ВСЕГО: 28 

 

Содержание программы по предмету:   

Тема 1. Основные сведения об организации эксплуатации котельного оборудования. 

Основные принципы организации эксплуатации котельных. Права и обязанности оператора 

котельной. Порядок допуска к обслуживанию котлов.  Порядок проверки знаний операторов 

котельной. Прием и сдача смены. Режимная карта котла. Техническая документация 

оператора котельной, требования к ней. 
 

Тема 2. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе . 

Порядок осмотра, проверка исправности и работоспособности  подготовка к пуску 

котельного оборудования, трубопроводов, арматуры. Методы безопасного производства 

работ при осмотре и проверках 

Неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и 

причинения вреда людям и имуществу. 

Подготовка к пуску котельного агрегата, работающего на твердом топливе. 

 Подготовка к пуску котельного агрегата, работающего на жидком топливе. 

Подготовка к пуску котельного агрегата, работающего на газообразном топливе. 
 

Тема 3. Пуск котельного агрегата в работу . 

Методы безопасного производства работ при пуске котельного агрегата. 

Порядок  пуска котельного агрегата, работающего на твердом топливе. 

Порядок  пуска котельного агрегата, работающего на жидком топливе. 

Порядок пуска котельного агрегата, работающего на газообразном топливе. 
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Тема 4. Контроль и управление работой котельного агрегата . 

Контроль исправного состояния и обслуживание котла (котлов) и всего оборудования 

котельной. 

Соблюдение установленного режим работы котла. Обеспечение экономического режима 

работы. 

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и 

безопасности , КИП , указателей уровня, арматуры котла и вспомогательного оборудования в 

установленном порядке.  

Продувка парового котла в установленном порядке. 

Обеспечение равномерной подачи топлива  и  равномерного горения топлива . Управление 

работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла. 

Переход с ручного управления работой котла на автоматическое и обратно. 

Неисправности в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и 

сигнализации. Меры к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого 

оборудования, средств автоматики и сигнализации 

Переход с ручного управления работой котла на автоматическое и обратно. 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации 

(сроки, ответственные, технология проверки и фиксирование ее результатов). Требования 

Правил к автоматике безопасности и аварийной сигнализации.  
 

Тема 5. Остановка и прекращение работы котельного агрегата.  

 Методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла. 

Порядок остановки  котельного агрегата, работающего на твердом топливе. 

 Порядок  остановки  котельного агрегата, работающего на жидком топливе. 

Порядок остановки  котельного агрегата, работающего на газообразном топливе. 

Остановки  вспомогательного оборудования 

 Порядок документального оформления результатов  действий оператора котельной. 
 

Тема 6. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме . 

Случаи аварийной остановки котла . 

Управление работой котла в аварийном режиме. 

Порядок аварийной остановки  водогрейного и парового котла, работающих  на твердом, 

жидком и газообразном топливе) .   Аварийная остановка котла при обнаружении 

неисправности предохранительного клапана.   Аварийная остановка котла при повышении 

давления в барабане котла выше разрешенного на 10%.   Аварийная остановка котла при 

снижении уровня воды ниже допустимого уровня.  Аварийная остановка котла при  повышении 

уровня воды выше допустимого уровня.  Аварийная остановка котла при прекращении 

действия всех питательных насосов.   Аварийная остановка котла при  прекращении действия 

всех указателей уровня воды прямого действия.   Аварийная остановка котла при обнаружении 

в основных элементах котла  трещин, выпучин, пропусков в их сварных соединениях, обрыва 

анкерного болта или связи.   Аварийная остановка котла  при недопустимом повышении  или 

понижении давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек.   Аварийная 

остановка котла при погасании факела в топке при камерном сжигании топлива.   Аварийная 

остановка котла при снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально 

допустимого значения.   Аварийная остановка котла снижении давления воды в тракте 

водогрейного котла ниже допустимого.   Аварийная остановка котла при  повышении 

температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры 

насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.   
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Аварийная остановка котла при неисправности автоматики безопасности или аварийной 

сигнализации, включая исчезновение напряжения на указанных устройствах.     Аварийная 

остановка котла при  возникновении в котельной пожара.   Аварийные остановки, вследствие 

неудовлетворительного водного режима.   Аварии остановки, связанные с явлениями щелочной 

коррозии металлов. Аварии остановка при неисправности вспомогательного оборудования. 

Авария пароперегревателей, экономайзера, воздухоподогревателей, неисправности арматуры и 

котельного вспомогательного оборудования. Неисправности топливного хозяйства. 

Действия работников наряду с требованиями  и меры по локализации и ликвидации и 

последствий  аварий в котельной  в аварийной ситуации: оперативные действия по 

предотвращению и локализации аварий;  способы и методы ликвидации аварий;  схемы 

эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации, взрыва, выброса токсичных веществ в 

помещении или на площадке, где эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не 

может быть локализована или ликвидирована;  порядок приведения оборудования под 

давлением в безопасное положение в нерабочем состоянии или указание производственных 

инструкций, устанавливающих такие требования; места отключения вводов электропитания и 

перечень лиц, имеющих право на отключение;  места расположения аптечек первой помощи;  

методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, 

получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; порядок оповещения работников и 

специализированных служб, привлекаемых к осуществлению действий по локализации аварий. 

 

Тема 7. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды.  

Порядок осмотра и проверка исправности и работоспособности трубопроводов пар и горячей 

воды, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых 

уплотнений арматуры 

Порядок включения в работу трубопроводов пар и горячей воды, в том числе и на 

собственные нужды (на подогрев нижнего барабана при растопке котла, на резервные 

питательные насосы с паровым приводом, на обдувку поверхностей нагрева котлов и 

экономайзеров), и трубопроводов горячей воды.  

Контроль исправного состояния и обслуживание трубопроводов пар и горячей воды. Порядок 

отключения трубопроводов пар и горячей воды. 

Методы безопасного производства работ при осмотре и проверках трубобпроводов. 

Дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств 

автоматики и сигнализации, аварийное отключение трубопроводов пар и горячей воды. 

Случаи   и порядок аварийной остановки паропровода.  

 

 

1.2.9. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету  

«Основы слесарно-ремонтного дела .Организация ремонта». 

 
Тематический план по предмету: 

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела) по предмету 

Количество 

часов 

1.  Основы слесарно-ремонтного дела 2 

2.  Порядок организации  ремонта . Проведение ремонта 2 

3.  Очистка поверхностей нагрева котла 2 

4.  Техническое освидетельствование, экспертиза 2 

ИТОГО: 8 
 

Содержание программы по предмету: 
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Тема 1 . Основы слесарно-ремонтного дела. 

 Общие сведения о слесарном деле. Виды слесарных работ. Общие понятия, приспособления 

и, особенности и сущность процесса слесарных операций (  Разметка, рубка металла, правка и 

рихтовка металла, гибка металла,  резка металла, опиливание металла , сверление, 

зенкерование, зенкование и развертывание, клепка, распиливание, пайка). 

Слесарный инструмент: виды, устройство, назначение, приемы пользования. 

Механизированный инструмент: виды, устройство, назначение, правила пользования. 

Обработка резьбовых поверхностей.  

 Методы и средства контроля качества обработки. Наиболее вероятные потребности при 

слесарной обработке деталей.  

 Способы крепления оборудования и арматуры. Резьба, фланцы , сварка их назначение и 

стандарты . Методы и средства контроля качества обработки. Визуально измерительный 

контроль сварных соединений. Требования к заглушкам и установка заглушек во фланцах для 

отключения  оборудования, трубопроводов . 
 

Тема 2.Порядок организации  ремонта и ремонт. 

Классификация ремонта. Графики планово-предупредительных ремонтов котлов и 

оборудования. Виды ремонтов. Ведомость дефектов. Требования к организации рабочего 

места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. Понятие о наряде-допуске 

на ремонтные работы. "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ" 

Вывод оборудования в ремонт в установленном порядке. Методы безопасного производства 

работ.  

 Ремонт котлов , вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов пара и горячей 

воды. 

Ремонт арматуры. Порядок вывода в ремонт. Испытания на герметичность после ремонта.  

Документация по ремонту (ремонтный журнал, карты, акты и т.п)  
 

Тема 3.Очистка поверхностей нагрева котла. 

 Очистка поверхностей нагрева от золы, шлака, накипи. Способы очистки поверхностей 

нагрева котлов от накипи: ручной, механический, химический способ. 
 

Тема 4. Техническое освидетельствование, экспертиза.  

Техническое освидетельствование, экспертиза котла и трубопровода пар аи горячей воды.  

Подготовка котла, трубопроводов пара и горячей воды для технического 

освидетельствования, экспертизы. Порядок проведения наружного и внутреннего осмотров. 

Гидравлическое испытание. Оформление документации. 

 

 

 

 



Модуль ПО.2 .Тематический план и содержание программы производственного 

обучения и производственной практики. 

 
Тематический план : 

№ 

п/п 
Наименование темы ( раздела)  

Количество 

часов 

 Производственное обучение. 56 

1.  
Вводное занятие. Инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности  и электробезопасности в котельных. 
2 

2.  Изучение котельного оборудования котельной 6 

3.  Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 8 

4.  Пуск котельного агрегата в работу 8 

5.  Контроль и управление работой котельного агрегата 8 

6.  Остановка и прекращение работы котельного агрегата 8 

7.  

Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в 

аварийном режиме. Изучение планов ликвидации аварий, карт 

противоаварийных тренировок. Действия в аварийных ситуация 

(аварии) . Противоаварийные тренировки 

8 

8.  Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 2 

9.  Практические работы по водо-химическому режиму. 2 

10.  
Слесарные работы. Ремонт основного и вспомогательного 

оборудования 
4 

 Производственная практика. 24 

11.  
Самостоятельное выполнение работ  на рабочих местах оператора 

котельной 3-го разряда 
16 

12.  Квалификационная пробная работа 8 

ИТОГО: 80 

Содержание программы:   

Тема 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка и 

безопасностью труда на производстве. 

Ознакомление с программой производственного обучения и трудовыми функциями оператора 

котельной  по обслуживанию водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) и обслуживанию в 

котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 21 до , твердом  ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном 

топливе или электронагреве, а так же по обслуживанию теплосетевых бойлерных установок 

или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с 

суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). Общие 

сведения о предприятии. Роль производственного обучения в подготовке квалификационных 

рабочих. 

Инструктаж по охране труда.  Ознакомление с территорией производственного участка. 

Указание границ опасных зон. Техника безопасности при обслуживании котельных установок 

и оборудования.  

 Инструктаж по пожарной безопасности. Меры пож. безопасности, противопожарная 

профилактика, средства тушения пожаров, правила пользования противопожарным 

инвентарем и оборудованием.  
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Инструктаж по электробезопасности. Меры защиты от поражения эл. током. Ознакомление с 

инструкциями по безопасным приемам выполнения работ. Порядок допуска персонала к 

работе с электроприборами, механизмами, электрооборудованием. 

Обучение приемам оказания первой помощи на производстве при ушибах, переломах, 

поражениях электрическим током , ожогах, отравлении газом и продуктами сгорания.  

Обеспечение средствами индивидуальной защиты. Ознакомление с требованиями 

производственной санитарии и личной гигиены. 

Учебно-производственные и воспитательные задачи. Ознакомление с оборудованием и 

организацией рабочего места, порядок пользования инструментом, материалами. 
 

Тема 2 . Изучение  котельного оборудования . 

Ознакомление с компоновкой оборудования котельной, тепловой схемой котельной, 

техническими характеристиками котлов и вспомогательного оборудования котельной. 

Ознакомление с устройством топки и горелочных устройств для сжигания твердого, жидкого 

и газообразного топлива. Освоение приемов обслуживания. Изучение со схемами и 

устройством топливного хозяйства. 

Газовое оборудование ГРП (ГРУ). Документация на ГРП (ГРУ). Ознакомление с пуском ГРП 

(ГРУ) в работу после остановки или ремонта, переводом ГРП с основной линии на байпас и 

обратно. 

Наблюдение за регулированием горения по давлению пара - «газ-воздух - разрежение». 

Ознакомление с котлоагрегатом  . Изучение поверхностей нагрева, их компановку, устройства 

продувки, технические характеристики .  Изучение устройства (конструкции) для 

распределения  и циркуляции питательной воды. 

Ознакомление с  элементами котлоагрегата (экономайзером, пароперегрвателем, 

воздухоподогревателем и т.п) . Их устройства , характеристики, принцип работы. 

Ознакомление с пуском, работой и остановкой.  Устранение неисправностей.  

 Практическое изучение вспомогательного оборудования  котельной : тягодутьевые установки 

(дымовые трубы, дутьевые вентиляторы, дымососы); насосное оборудование;  теплообменные 

устройства; водонагреватели, бойлеры, технологические баки и другого вспомогательного 

оборудования. Их устройства , характеристики, принцип работы ,   подключение к 

трубопроводам. Ознакомление с пуском, работой и остановкой.  Устранение неисправностей.  

Ознакомление с системой хим-водоподготовки и деаэрации воды, водно-химическим 

режимом. Их характеристики, устройство, принцип работы. Практическое изучение по 

подготовки к пуску, обслуживанию устройств. Возможные причины неисправности, меры их 

устранения. 

Ознакомление с системой трубопроводов котельной ( трубопроводами пара и горячей воды, 

трубопроводами исходной и питательной воды, конденсатопроводов и других 

трубопроводов); запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах; узлов 

редуцирования. Осмотр мест установки воздушников и дренажей, скользящих и неподвижных 

опор и подвесок, окраски и изоляции трубопроводов. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами . Определение по приборам 

техническим параметров котельной: давление пара в котле; давление пара в паропроводе; 

давление пара и температуры питательной воды в питательной линии, на входе и выходе из 

экономайзера; давление и температура перегретого пара; давление и температура воды на 

входе и выходе поверхностного охладителя; давление и температуру воды на входе в котел и 

на выходе водогрейного котла; давление и температуру в подпиточной линии; давление и 

температуру в прямом и обратном трубопроводах на выходе в тепловые сети. Определение 

давления и температуры измеряемых сред по показаниям вторичных приборов. Определение 

напора подпиточных, сетевых, питательных, конденсатных и других насосов. Определение 

разрежения, обслуживание жидкостных приборов (проверка исправности, долив жидкости, 

долив масла в гильзы термометров). Определение расхода пара, воды и газа по показаниям 

вторичных приборов и счетчиков.  
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Практическое изучение расположения и устройства арматуры котла. Практическое изучение 

проверки исправности манометров, предохранительных клапанов, водоуказательных 

приборов прямого действия, сигнализаторов, предельного уровня воды в котле.  

Наблюдение за уровнем по водоуказательным приборам, по сниженным указателям уровня, по 

вторичным пишущим приборам. Практическое изучение продувки котлов и обдувки 

поверхностей нагрева. 

Ознакомление с  автоматикой безопасности, аварийной сигнализацией котлов и другого 

оборудования котельной. Ознакомление с назначением и расположением на тепловом щите 

приборов контроля, регулирования и управления.  Ознакомление с приборами и устройствами 

для автоматического и дистанционного управления котельным агрегатом. Наблюдение за 

работой автоматического регулятора питания, определить правильность регулирования 

подачи воды в котел. Практическое изучение перехода питания котла с автоматического на 

дистанционное и обратно.  

 Изучение технической документации котельной . Ознакомление  эксплуатационных 

инструкций по обслуживанию котельного оборудования. Изучение режимных карт (сверить 

показания приборов с данными режимной карты работы котла на данный момент). 

Ознакомление с эксплуатационными журналами , графиками, их ведение. Проверка навыков и 

умений.  

Зачет обучающихся после изучения инструкций. 
 

Тема  3. Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе. 

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по подготовке 

котлоагрегата к растопке. 

Порядок получения распоряжения 

Проверка готовности помещения к работе. 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и 

сигнализации.  

Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря 

Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и 

сигнализации. 

Проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи . 

Проверка готовности  вспомогательного оборудования. 

Проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, 

исправности питательных насосов. 

Проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного 

агрегата. 

Проверка готовности КИП . Проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а 

также наличия масла в гильзах термометров. 

Проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования. 

Наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры, трубопроводов. 

Проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов. 

Заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов (заполнение 

парового котла водой, заполнение водогрейного котла и системы водой). 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, 

отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 

Проверка отсутствия утечек газа. 

Проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных 

клапанов. 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ. 

Вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями 
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руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на 

воздуховодах. 

Управление приборами подачи топлива и электрической энергии. 

Продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями 

руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана. 

Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с 

требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, установка необходимого 

разрежения.  

Осмотр состояния и положения кранов и задвижек , топливных резервуаров жидкого топлива. 

Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих жидкое топливо. 

Подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на 

мазуте. 

Документальное оформление результатов своих действий. 

 

Тема 4. Пуск котельного агрегата в работу. 

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по  пуску котельного 

агрегата в работу. 

Проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств 

Проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных 

устройств, дымососов и вентиляторов 

Проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, 

отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 

Проверка температуры воды в котле. 

Проверка положения арматуры (конкретно, какая арматура должна быть закрыта, какая 

открыта) 

Пуск котлов на твердом топливе с автоматикой безопасности. Пуск котлов на твердом топливе 

без автоматики безопасности. Порядок растопки, растопка котла из холодного и  горячего 

резерва (перечислить последовательность выполняемых операций). 

Пуск котлов на жидком топливе с автоматикой безопасности. Пуск котлов на жидком топливе 

без автоматики безопасности. Порядок растопки, растопка котла из холодного и горячего 

резерва (перечислить последовательность выполняемых операций). 

Пуск котлов на газообразном топливе с автоматикой безопасности. Пуск котлов на газ. 

топливе без автоматики безопасности. Порядок растопки, растопка котла из холодного и  

горячего резерва (перечислить последовательность выполняемых операций). 

Пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта 

автоматического управления в установленном порядке.  

Управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление 

режима работы котлоагрегата. 

Включение котлоагрегата в работу: включение котлоагрегата в действующий паропровод 

(последовательность операций); включение парового котла в холодный паропровод 

(последовательность операций). 

Документальное оформление результатов своих действий. 

 

Тема 5. Контроль и управление работой котельного агрегата. 

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по  контролю и 

управлению  работой котельного агрегата. 

Контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение 

установленного режим работы котла  

Контроль и и поддержания режима работы котла согласно режимной карте. 

Контроль температуры воды на выходе из водогрейного котла. 
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Контроль за давлением пара в паровом котле. 

Измерение нагрузки котла. Перераспределение нагрузки между котлами. 

Эксплуатация котлоагрегата на всех рабочих режимах (по режимной карте). 

  

Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и 

параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды водогрейном котле и 

системе в заданных пределах. 

Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле 

на твердом топливе. 

Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе. 

Обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле . 

Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и 

безопасности котла в установленном порядке . 

Наблюдение за исправностью КИП, проверка водоуказательной арматуры, манометров и 

предохранительных клапанов в установленные сроки. 

Контроль за исправностью трубопроводов котельной, арматуры. 

Включение в работу оборудования непрерывной продувки. Продувка парового котла в 

установленном порядке. 

Чистка топки от шлака в установленном порядке. 

Наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС 

Контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации 

котла на газовом топливе. 

Обеспечение температурного режима работы электрического котла. 

Контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой. 

Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и 

горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха. 

Контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе. 

Управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла 

Наблюдение за исправным состоянием трубопроводов котельной  

Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной. 

Выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе 

котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 

Меры по устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, 

средств автоматики и сигнализации. 

Снятие показаний приборов. Определения расходов воды пара , топлива. 

Документальное оформление результатов своих действий. 
 

Тема 6. Остановка и прекращение работы котельного агрегата.  

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по  остановке и 

прекращение работы котельного агрегата. 

Плановая остановка котлоагрегата   на твердом топливе и котельного оборудования в 

установленном порядке (перечислить последовательность выполняемых операций) .  

Плановая остановка котлоагрегата   на жидком топливе и котельного оборудования в 

установленном порядке (перечислить последовательность выполняемых операций) .  

Плановая остановка котлоагрегата   на газообразном топливе и котельного оборудования в 

установленном порядке (перечислить последовательность выполняемых операций) .  

Остановка котлоагрегата и котельного оборудования в ремонт.  

Документальное оформление результатов остановки котла. 
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Тема 7. Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме. 

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по  аварийной 

остановки, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме. 

Аварийная остановка котла  и котельного оборудования (перечислить последовательность 

выполняемых операций). 

Управление работой котла в аварийном режиме. 

Отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом. 

Сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования. 

Пуск оборудования котельной. 

Вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской 

помощи. 

Принятие мер по ликвидации  и локализации аварии. Действия в аварийных ситуация 

(аварии).  

Обучения по действиям   операторов котельной в случаи аварии : 

- оперативные действия по предотвращению и локализации аварий; 

-  способы и методы ликвидации аварий; 

- схемы эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации, взрыва, выброса токсичных 

веществ в помещении или на площадке, где эксплуатируется оборудование, если аварийная 

ситуация не может быть локализована или ликвидирована; 

- порядок приведения оборудования под давлением в безопасное положение в нерабочем 

состоянии или указание производственных инструкций, устанавливающих такие требования; 

- места отключения вводов электропитания и перечень лиц, имеющих право на отключение; 

- места расположения аптечек первой помощи; 

- методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, 

получившим ожоги, отравившимся продуктами горения; 

- порядок оповещения работников и специализированных служб, привлекаемых к 

осуществлению действий по локализации аварий. 
 

Противоаварийные и противопожарные тренировки для быстрого и уверенного выполнении 

всех необходимых операций  оператором котельной по ликвидации возможных аварийных 

ситуаций на котлах, трубопроводах пара и горячей воды и вспомогательном оборудовании 

при: 

- обнаружении неисправности предохранительного клапана котла и трубопровода пара; 

- неисправности редуцирующего устройства на трубопроводе пара; 

- повышении давления в барабане котла выше разрешенного на 10% и продолжающемся его 

росте; 

- если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на 

меры, принятые персоналом 

- понижении уровня воды в котле ниже низшего допустимого уровня; 

- повышении уровня воды выше высшего допустимого уровня; 

- прекращении действия всех питательных насосов; 

- прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия; 

- обнаружении трещин, выпучин, течей (пропусков) в металле и сварных швах элементов котла 

(барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и 

питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной 

решетке, внешнем сепараторе, арматуре), обрыва анкерного болта или связи; 

- если в основных элементах трубопровода будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в 

основном металле и сварных швах, обрыв анкерного болта или связи; 

- недопустимом повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до 

встроенных задвижек; 

- погасании факелов в топке котла при камерном сжигании топлива; 

- снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения; 
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- снижении давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 

- повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже 

температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе 

котла; 

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам на 

трубопроводе; 

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств на трубопроводе пара и 

горячей воды; 

- при защемлении и повышенной вибрации трубопровода; 

- при неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости; 

- неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение 

напряжения на этих устройствах; 

- возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу, котлу и технологически 

взаимосвязанному с ним оборудованию; 

- вследствие неудовлетворительного водного режима котла; 

- аварии пароперегревателей, экономайзера, воздухоподогревателей, неисправности арматуры и 

котельного вспомогательного оборудования; 

- аварии топливного хозяйства. 

 

Противоаварийные  и противопожарные тренировки  производятся на тренажере или щите 

оборудования, находящегося в ремонте(резерве), путем имитации. Действия обучаемою 

должны быть доведены до автоматизма. 

Разбор действий обучающихся при аварийных положениях с представителем предприятия. 

Участие обучающихся в плановых противоаварийных тренировках, проводимых в котельной. 

Документальное оформление результатов своих действий. 

 

Тема 8. Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды. 

Практическое ознакомление организационно-технических мероприятий по  эксплуатация и 

обслуживание трубопроводов пара и горячей воды, системы теплоснабжения, горячего 

водоснабжения . 

Осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов . 

Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов, редуцирующих 

узлов. 

Подготовка и включение в работу трубопроводов. Подготовка к пуску паропровода. Пуск 

паропровода - продувка и прогрев. 

Подготовка к пуску и пуск в работу теплообменников и водонагревательных устройств  

системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Контроль и поддержание режима работы котельной . 

Обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, 

установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений 

арматуры 

Проверка правильности работы регулирующих клапанов, арматуры. 

Информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, выпучин, свищей) в 

паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной 

воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях  

Порядок отключения  и остановки котельного агрегата в аварийных случаях.  

         Документальное оформление результатов работ 

 

Тема 9.  Практические работы по водо-химическому режиму. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

Ознакомление с оборудованием ХВО, химлабораторией и химическими реактивами.  

Ознакомление с нормы качества воды, режимными картами установки ХВО, водно-

химическим режимом котла 
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Работа с фильтрами. Отбор проб. Участие в производстве анализа котловом и питательной 

воды. 

Определение: жесткости, щелочности, солесодержания.  

Ведение журналов. 

Тема 10.  Слесарные работы . Ремонт основного и вспомогательного оборудования. 

Ознакомление с графиком ППР. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочих местах. 

Ознакомление с инструментом приспособлениями и их подготовка к  работе. 

Разметка листовой стали 

Вырубка заглушек, вырубка площадок из паронита. Опиливание кромки заглушки. 

Вырезка прокладок разных диаметров из резины (приспособлением или вручную).  

Изготовление сальниковой набивки. Нарезание резьбы разных типов. 

Нарезание наружных, внутренних, правых и левых резьб. Нарезание резьб в сквозных и 

глухих отверстиях. 

Ознакомление с  обработкой резьбовых поверхностей.  

Методы и средства контроля качества обработки . Визуально измерительный контроль 

сварных соединений 

Требования к заглушкам .Установка заглушек во фланцах для отключения  оборудования, 

трубопроводов . 

Порядок организации ремонта и ремонт основного и  вспомогательного оборудования, 

трубопроводов, арматуры. 

  Ознакомление с порядком допуска к ремонту оператора и ремонтного персонала и меры 

безопасности при ремонте. Понятие о работах повышенной опасности. Требования 

безопасности к ним. Работы проводимые по наряду-допуску. Противопожарные мероприятия 

при ремонте. 

Механическая чистка внутренних и внешних поверхностей котла. 

Контрольная проверка кипятильных и экранных труб водой. 

Проверка изоляции наружных горячих поверхностей котлов, баков, трубопроводов и 

пароводяной арматуры. Осмотр арматуры и выявления дефектов. 

Порядок вывода котла в ремонт. 

Проведение технического освидетельствования котла. 

 

Тема 11. Самостоятельное выполнение работ оператора котельной. 

Выполнение под руководством квалификационного оператора котельной всех видов работ, 

входящих в круг обязанностей операторов котельной, в соответствии с квалификационными 

характеристиками  разряда. 

Выполнение работ на основе производственной инструкции, применяемой на предприятии с 

строгим соблюдением требований правил безопасности труда, промышленной безопасности и 

пожарной безопасности.  

Закрепление и совершенствование навыков работы. Особое внимание при этом должно 

уделяться правильности применяемых методов работы, качеству выполняемых работ . 

Освоение установленных норм выработки, применение высокопроизводительных приемов и 

методов труда, опыта передовиков производства по экономному расходованию материалов, 

топлива и электроэнергии, рациональной организации рабочего места. 

 

Тема 12 .Квалификационная пробная работа 

Практическая подготовка обучающихся завершается выполнением квалификационной 

(пробной) работы (сдачей практического квалификационного экзамена). 

Оценочные средства для проведения практической квалификационной работы представляют 

собой комплексные задания, направленные на проверку профессиональных компетенций. 
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6. Повышение квалификации по профессии «Оператор котельной» 

  4 - 6 разряды.  

Требования к профессиональной подготовленности и учебные планы . 

 

6.1Требования к профессиональной подготовленности.  

Оператор котельной 4 разряда  

должен уметь: 

- осуществлять обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 42 до  ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) или обслуживание в 

котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом и 

газообразном топливе или электронагреве; 

- осуществлять обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, 

расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой 

свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); 

- наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов; 

- регулировать работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара;  

- предупреждать  и устранять неисправности  в работе оборудования; 

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

- производить пуск и остановку , регулирование и наблюдение за работой  вспомогательного 

оборудования; 

- поддерживать водно-химический режим котла; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования; 

- участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

- своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования котельной 

установки, предупреждать неполадки и аварии, останавливать котел в аварийных ситуациях; 

- экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и др.; 

- учитывать тепло, отпускаемое потребителям; 

- соблюдать методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; 

- вести установленную техническую документацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте; 

- принимать и сдавать смену; 

- документально оформлять результаты своих действий. 

 

должен знать: 

- устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов и арматуры котлов; 

- основные сведения основы теплотехники, механики и электротехники; 

- различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

- условия на качество воды и способы ее очистки; 

-  причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения;  

- устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов; 

- конструкцию, технические характеристики горелочных устройств; 

- свойства, применяемого топлива и продуктов его сгорания; 
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- основные материалы, применяемые в котлостроении. Материалы, применяемые для 

выполнения - обмуровки и тепловой изоляции котлов, трубопроводов пара и горячей воды в 

котельной; 

- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки; 

- технологический процесс производства тепловой энергии; 

-  устройство, принцип работы и технические характеристики вспомогательного оборудования 

котельной; 

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и 

паровых двигателей; 

- назначение водоподготовки в котельной, нормы качества котловой, питательной, сетевой, 

подпиточной воды ; 

- устройство и режим работы бойлерных установок; 

- назначение и принцип работы схемы автоматики безопасности и регулирования; 

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установок; 

- недопустимые отклонения рабочих параметров; 

- порядок аварийного останова котлов; 

- правила технической эксплуатации ухода за оборудованием, приспособлениямии 

инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам ; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- документацию на рабочем месте оператора; 

- порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах; 

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

- правила безопасности  охраны труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 

- основные положения законодательства об охране природы, мероприятия по охране 

окружающей среды; 

- порядок обучения операторов безопасным приемам и методам труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

 

Оператор котельной 5 разряда  

должен уметь: 

- осуществлять обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание 

в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом  и 

газообразном топливе или электронагреве; 

- осуществлять переключение питательных линий, включение и выключение пара из 

магистралей; 

- осуществлять включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов; 

- осуществлять профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-

измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов; 

- осуществлять прием котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовку их к 

работе; 

- наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов; 

- регулировать работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара;  

- предупреждать  и устранять неисправности  в работе оборудования; 

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 
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- производить пуск и остановку, регулирование и наблюдение за работой  вспомогательного 

оборудования; 

- поддерживать водно-химический режим котла; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования; 

- участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

- своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования; котельной 

установки, предупреждать неполадки и аварии, останавливать котел в аварийных ситуациях; 

- экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и др.; 

- учитывать тепло, отпускаемое потребителям; 

- соблюдать методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; 

- вести установленную техническую документацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте 

- принимать и сдавать смену; 

- документально оформлять результаты своих действий. 

 

должен знать: 

- устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов и арматуры котлов; 

- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов; 

- устройство аппаратов автоматического регулирования;  

- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;  

- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;  

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов. 

- основные сведения основы теплотехники, механики и электротехники; 

- различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

- условия на качество воды и способы ее очистки; 

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения;  

- конструкцию, технические характеристики горелочных устройств; 

- свойства, применяемого топлива и продуктов его сгорания; 

- основные материалы, применяемые в котлостроении. Материалы, применяемые для выполнения 

- обмуровки и тепловой изоляции котлов, трубопроводов пара и горячей воды в котельной; 

- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки; 

- технологический процесс производства тепловой энергии; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики вспомогательного оборудования 

котельной; 

- назначение водоподготовки в котельной, нормы качества котловой, питательной, сетевой, 

подпиточной воды ; 

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установок; 

- недопустимые отклонения рабочих параметров; 

- порядок аварийного останова котлов; 

- правила технической эксплуатации ухода за оборудованием, приспособлениямии инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам ; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- документацию на рабочем месте оператора; 

- порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах; 

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; 

- правила безопасности  охраны труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 
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- основные положения законодательства об охране природы, мероприятия по охране окружающей 

среды; 

- порядок обучения операторов безопасным приемам и методам труда; 

- место расположения средств пожаротушения ; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

на производстве. 

 

Оператор котельной 6 разряда  

должен уметь: 

- осуществлять обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной 

отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 

ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом  и газообразном топливе или 

электронагреве; 

- осуществлять переключение питательных линий, включение и выключение пара из магистралей.  

- осуществлять включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов.  

- осуществлять профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-

измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.  

- осуществлять прием котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовку их к 

работе. 

- наблюдать по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов.  

- регулировать работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара.  

- предупреждать  и устранять неисправности  в работе оборудования. 

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования котельной; 

- производить пуск и остановку , регулирование и наблюдение за работой  вспомогательного 

оборудования; 

- поддерживать водно-химический режим котла; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования; 

- участвовать в ремонте обслуживаемого оборудования; 

- своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого оборудования котельной 

установки, предупреждать неполадки и аварии, останавливать котел в аварийных ситуациях; 

- экономно расходовать топливо, электроэнергию, воду и др.; 

- учитывать тепло, отпускаемое потребителям; 

- соблюдать методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; 

- вести установленную техническую документацию; 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте 

- принимать и сдавать смену; 

- документально оформлять результаты своих действий. 

 

должен знать: 

- устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также различных вспомогательных 

механизмов и арматуры котлов; 

- конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

автоматического регулирования; 

-  теплотворную способность и физические свойства топлива 

- элементы топливного баланса котлов и его составление; 

-  правила определения коэффициента полезного действия котельной установки. 

- эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов 
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- устройство аппаратов автоматического регулирования;  

- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;  

- схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;  

- основные сведения основы теплотехники, механики и электротехники; 

- условия на качество воды и способы ее очистки; 

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения;  

- конструкцию, технические характеристики горелочных устройств; 

- свойства, применяемого топлива и продуктов его сгорания; 

- основные материалы, применяемые в котлостроении. Материалы, применяемые для выполнения 

- обмуровки и тепловой изоляции котлов, трубопроводов пара и горячей воды в котельной; 

- схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки; 

- технологический процесс производства тепловой энергии; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики вспомогательного оборудования 

котельной; 

- назначение водоподготовки в котельной, нормы качества котловой, питательной, сетевой, 

подпиточной воды ; 

- правила и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования котельной установок; 

- недопустимые отклонения рабочих параметров; 

- порядок аварийного останова котлов; 

- правила технической эксплуатации ухода за оборудованием, приспособлениямии инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным 

операциям или процессам ; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- документацию на рабочем месте оператора; 

- порядок ведения записей в сменном и ремонтном журналах 

- порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты 

- правила безопасности  охраны труда, электробезопасности, гигиены труда и производственной 

санитарии, пожарной безопасности; 

- основные положения законодательства об охране природы, мероприятия по охране окружающей 

среды; 

- порядок обучения операторов безопасным приемам и методам труда; 

- место расположения средств пожаротушения ; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

на производстве. 
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6.2 Учебно-тематический план  по повышению квалификации рабочих по 

профессии «Оператор котельной» 

 на 4 - 6 разряды 

№ п/п 
Наименование разделов, 

 предметов, курсов (модулей) 

Количество 

часов  
Форма контроля 

1 . Теоретическое обучение 18 экзамен 

ОК.1 Общепрофессиональный курс 6 зачет 

1.1.1 
Основные сведения по  материаловедению, 

электротехнике, теплотехнике 
2 

текущий контроль 

1.1.2 Чтение чертежей и схем 1 текущий контроль 

1.1.3 Экономика работы котельной установки 1 текущий контроль 

1.1.4 Охрана окружающей среды 1 текущий контроль 

1.1.5 
Охрана труда,  промышленная безопасность , пожарная 

безопасность. 
1 текущий контроль 

 

ПК.1.2 
Профессиональный курс 12 зачет 

1.2.1 
Контрольно- измерительные приборы, приборы 

безопасности 
1 текущий контроль 

1.2.2 
Топливо  и его использование (Жидкое, твердое  и 

газообразное  топливо) 
1 текущий контроль 

1.2.3 
Газопроводы, эксплуатация газового оборудования 

котельной 
1 текущий контроль 

1.2.4 
Устройство паровых и водогрейных котлов и  

котельного оборудования 
2 текущий контроль 

1.2.5 
Трубопроводы котельной  (трубопроводы пара и 

горячей воды) 
1 текущий контроль 

1.2.6 Водоподготовка и водяной режим  1 текущий контроль 

1.2.7 

 Система автоматики безопасности и регулирования 

котельных установок и трубопроводов пара и горячей 

воды 

2 
текущий контроль 

1.2.8 

Эксплуатации и обслуживанию котлов и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов пара и 

горячей воды 

2 
текущий контроль 

1.2.9 
Основы слесарно-ремонтного дела . Организация 

ремонта .  
1 текущий контроль 

ПО.2 Практическое обучение 20 экзамен 

2.1 Производственное обучение 12 зачет 

2.2 Производственная практика 8 зачет 

3. Консультации 1  

4. Квалификационный экзамен 1 экзамен 

 ИТОГО: 40  

Единый учебный план для 4-6-го разрядов даётся в связи с тем, что содержание квалификационных 

характеристик этих разрядов отличается основном  суммарной производительностью паровых и 

водогрейных котлов, обслуживаемых оператором котельной соответствующей квалификации . 
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Модуль 1. Теоретическое обучение . 

Теоретическое обучение по повышению квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» на 4-й – 6-й разряды содержит общепрофессиональный курс и профессиональный 

курс. 

По курсу обучению предусмотрено проведение обзорных лекций с целью повторения и 

обновления ранее полученных знаний по общетехническим и общеотраслевым 

общепрофессиональным предметам и профессиональным дисциплинам, относящихся к 

эксплуатации котельных установок. 

  Курс представлен в виде обзорных лекций, содержащих в концентрированном виде учебный 

материал приведенных в программе для профессиональной подготовки (переподготовки) по 

профессии «Оператор котельной» 3 разряда. 

Содержание тем корректируется и дополняется в соответствии с квалификационными 

характеристиками оператора котельной 4-6-го разрядов.  
 

Модуль 2. Практическое обучение 

Практическое обучение по повышению квалификации рабочих по профессии «Оператор 

котельной» на 4-й – 6-й разряды включает в себя производственное обучение и производственную 

практику по программе: 
 

№ п/п Наименование темы ( раздела)  
Количество 

часов 

 
Производственное обучение: 

 

 

1.  
Вводное занятие. Инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности  и электробезопасности в котельных. 

1 

2.  Изучение котельного оборудования котельной 2 

3.  Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе 1 

4.  Пуск котельного агрегата в работу 1 

5.  Контроль и управление работой котельного агрегата 1 

6.  Остановка и прекращение работы котельного агрегата 1 

7.  

Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в 

аварийном режиме. Изучение планов ликвидации аварий, карт 

противоаварийных тренировок. Действия в аварийных ситуация 

(аварии) . Противоаварийные тренировки 

2 

8.  Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды 1 

9.  Практические работы по водо-химическому режиму. 1 

10.  
Слесарные работы. Ремонт основного и вспомогательного 

оборудования 

1 

 Производственная практика. 8 

11.  
Самостоятельное выполнение работ  на рабочих местах оператора 

котельной 4-6го разряда 
6 

12.  Квалификационная пробная работа 2 

ИТОГО: 40 

*Содержание тем представлено в программе для профессиональной подготовки 

(переподготовки) по профессии «Оператор котельной» 3 разряда. 

Содержание тем корректируется и дополняется в соответствии с 

квалификационными характеристиками оператора котельной 4-6-го разрядов. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

7.1 Требования к организации учебного процесса. 
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку.  

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторных занятий составляет 1 

академический час (45 минут), а при практическом обучении - 1 астрономический час (60 минут). 

Допускается спаривание теоретических занятий, но не более двух академических часов. 

Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах, практические 

занятия по договору проводятся на предприятии. 

 

7.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 1. Учебного кабинета, оборудованного:  

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

 - рабочим местом преподавателя;  

- компьютером; 

 - нормативными документами в области профессионального обучения по профессии «Оператор 

котельной»;  

- методической литературой в области профессионального обучения по профессии «Оператор 

котельной»;  

- учебно-наглядными пособиями по программе профессионального обучения по профессии 

«Оператор котельной»; 

 - обучающими фильмами по программе профессионального обучения по профессии «Оператор 

котельной»; 

 -тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с индексацией и тестовыми режимами. 

2. Учебно-производственного участка (по договору с предприятием). 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, модем, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения,. 

 

  

7.3. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
Преподаватели  должные иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ред. от 25.12.2023) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) ; 

2. Приказа Минпросвещения России от 14.07.2023 N 534 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2023 N 74776); 

3. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" 

4.  Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

13 апреля 2020 г. N 155 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной безопасности"; 

5. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (утверж. 

Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30, ред. от 

09.04.2018); 

6. Приказа  Минтруда России от 24.12.2015 N 1129н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, котлов и трубопроводов пара" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 N 

40863); 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

9. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

15 декабря 2020г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

10. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 30.12.2022) "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"  (вместе с "Правилами 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") ; 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.12.2023);  

12. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" ; 

13. Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 

4358); 

14. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61962); 

15. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870(ред. от 14.12.2018) "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";  

16. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016)"Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей"; 

17. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10- 319-99) 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.08.1999 N 49) 

18. Технический регламент таможенного союза. 

19. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. М. Высшая школа, 2002г. 

20. Л.Р. Стоцкий «Машинист котельных на жидком, газообразном топливе» 

21. В.П. Витамьев и др. «Эксплуатация пунктов и систем теплопотребления», справочник. 

22. Б.И. Гуськов «Газификация газового хозяйства». 

23. Д.Я. Борщов «Эксплуатация отопительной котельной на газообразном топливе». 

http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
http://study.garant.ru/document/redirect/73938883/0
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24. П.А. Баранов «Предупреждение аварий паровых котлов». 

25. Практическое пособие для операторов котельной. Эксплуатация котлов. 

26. Б.А. Соколов «Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных». 

27. Б.А. Соколов «Котельные установки и их эксплуатация». 

28. Б.А. Соколов «Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней 

мощности». 

29. Б.А. Соколов «Газовое топливо и газовое оборудование котельных». 

30. В.И. Панин «Котельные установки малой и средней мощности» 

31. Н.И. Макиенко «Основы слесарного дела». –М., Высшая школа. 1984г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗНАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 
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 9.1.  Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной 

программы по устным ответам на контрольные вопросы 

Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за несамостоятельную подготовку к ответу. 

Оценка 1 («плохо») выставляется за отказ от ответа по причине незнания вопроса. 

 

9.2. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной 

программы по ответам на контрольные вопросы в форме тестов и 

экзаменационных билетов. 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости по каждому 

разделу и итоговую аттестацию. 

 Формы и процедуры текущего контроля успеваемости слушателей устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение 

теоретической и практической подготовленности слушателей.  

Лица, получившие по итогам текущего контроля успеваемости неудовлетворительную оценку, к 

итоговой аттестации не допускаются.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями и мастерами (инструкторами) 

практического обучения в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Освоение программы профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который является заключительной формой проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных 

билетов или тестирования. 

 Экзаменационный билет состоит из пяти вопросов. Вопросы, включенные в экзаменационный 

билет, позволяют оценить знания обучающихся для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков. За каждый ответ выставляется оценка. Итоговая оценка выводится как 

средняя арифметическая. 

Экзамеционный билет в виде тестирования состоит из 10 вопросов. Шкала для оценки степени 

усвоения пройденного учебного материала является  процент правильных ответов .   

Программе и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по сооветствующим профессиям рабочих по  

профессии «Оператор котельной». 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», «плохо», а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации в ходе освоения программы профессионального 

обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
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9.3. Критерии оценки и контроль результатов освоения теоретического 

обучения (профессионального модуля ). 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

экзамена или зачета,тестирования, устного опроса.  

Текущий контроль включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.  

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного 

программой дисциплины, что выражается количеством выполненных заданий на предложенные 

задачи.  

9.4.  Критерии оценки и контроль результатов освоения производственного 

обучения. 

Практические задания позволяют оценить обучающихся в умении и  применении знаний в 

своей профессиональной деятельности. 

В период изучения дисциплины преподаватель, мастер производственного обучения ведет 

дневник учета учебно-производственных работ по всем обучающимся. 

 Критерием оценки производственного обучения является квалификационная пробная работа по 

пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества 

знаний индивидуально по каждому учащемуся и принять решение о выставлении оценки текущей 

успеваемости. Итоговая оценка производится визуальным способом по пятибальной системе. 

Перечень практических заданий к дифференцированному зачету 

 (квалификационная пробная работа) 

№ п/п Трудовая функция Результат 

выполненного задания 

1.  
Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе  

 

2.  
Пуск котельного агрегата в работу 

 

3.  
Контроль и управление работой котельного агрегата 

 

4.  
Остановка и прекращение работы котельного агрегата 

 

5.  
Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата 

в аварийном режиме 
 

6.  
Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей 

воды 
 

Критерии оценки: 

 «5» - Практическое задание выполнено полностью, качественно, соблюдая правильный алгоритм выполнения 

операций, с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с инструкциями, умело оперирует 

оборудованием, приборами, инструментами, приспособлениями  . 

«4» - Практическое задание выполнено полностью, качественно, соблюдая правильный алгоритм выполнения 

операций, с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с инструкциями, умело оперирует 

оборудованием, приборами, инструментами, приспособлениями. Но есть мелкие недочеты, которые не оказывают 

существенное влияние на качество работы. 

 «3» - Правильное и самостоятельное выполнение задания, однако, есть недочеты (не более 2 пунктов из 

перечисленных): - допущены нарушения последовательности выполнения работ, - или время выполнение задание 

незначительно превышает нормативное, - или допущены грубые ошибки в технике безопасности. 

«2» - Обучающийся не справляется самостоятельно с проведение работ. 
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10. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1. Зачетные билеты для проверки знаний по Программе профессионального обучения   

по профессии  «Оператор котельной»  

 3 разряда  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 

1. Устройство и работа котла жаротрубного  типа котла КВ-300. Обязанности оператора при 

обслуживании. 

2. Порядок розжига водогрейного котла, работающего на    жидком  топливе. 

3. Естественная тяга, назначение. Причины нарушения тяги, действия оператора при этом. 

4. Состав и физико - химические свойства природного газа.  Преимущества и недостатки 

газообразного топлива  

5. Жидкостные манометры, устройство и принцип работы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Устройство и принцип работы котла ДЕ-25-14. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Водоуказательное стекло. Устройство, принцип работы, требования к ним. Порядок проведения 

продувки. 

3. Принцип горение жидкого топлива. 

4. Назначение тягонапоромера  ТНЖ, устройство, принцип работы, порядок настройки. 

5. Случаи аварийной остановки котлов, работающих на газообразном топливе. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Устройство и принцип работы котла ДКВР-10-13 . 

Обязанности оператора при обслуживании 

2. Права и обязанности операторов котельных установок. 

3. Одоризация газа. Сигнальная норма. 

4. Пружинный  манометр. Устройство и принцип работ, требования к ним. Назначение 

трехходового крана и сифонной трубки 

5. Основные средства индивидуальной защиты оператора котельной. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Устройство и принцип работы котла Е-1/9. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Порядок приема и сдачи смены операторами котельных установок. 

3. Способы контроля качества горения газа. Причины образования угарного газа, его свойства. 

Допустимые нормы. 

4. Виды теплопередачи. Теплоообмен в котле. 

5. Причины отрыва и проскока пламени. Действия оператора котельной. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Устройство и принцип работы котла ТВГ-8, его характеристики. Обязанности оператора при 

обслуживании. 

2. Щелочность котловой воды, признаки повышения    щелочности. Назначение  непрерывной 

продувки. 

3. Основные условия полного сгорания газа. К чему приводит недостаточная или избыточная 

подача воздуха на горение? 

4. Подготовка к розжигу котла, оборудованного инжекционными горелками? 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим  током. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Устройство и принцип работы скоростного водонагревателя. 

2. Способы очистки поверхностей нагрева  паровых и водогрейных котлов. Техника безопасности 

при очистке поверхностей нагрева. 

3. Диффузионные газовые горелки: их устройство, преимущество и недостатки. 

4. Назначение ГРУ. Оборудование, расположенное в ГРУ и его назначение. 

5. Причины образования угарного газа. Свойства СО. Защита персонала от отравления СО 

Действия оператора котельной при загазованности в котельной  . 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Устройство и принцип работы котла МЗК – 1/9. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Какие требования предъявляются к котловым манометрам? Порядок продувки манометров. 

Техника безопасности при продувке. 

3. Условия взрыва газовоздушной среды (давление и температура при взрыве). Пределы 

взрываемости газа в смеси с воздухом. 

4. Назначение автоматики безопасности. Порядок действия оператора при срабатывании 

автоматики безопасности  

5. Ожоги. Оказания первой помощи при ожогах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Назначение деаэрации воды. Устройство и принцип работы  деаэратора. 

2. Инжекционные газовые горелки, их устройство, преимущества и недостатки. 

3. Водоуказательные стекла, Устройство, принцип работы, требования к ним, причины 

неисправности. Меры по их устранению. 

4. Случаи аварийной остановки котлов, работающих на газообразном топливе. Порядок 

аварийной остановки. 

5. Действия оператора при возникновении пожара в котельной. Первичные средства 

пожаротушения. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Устройство и принцип работы котла БГ – 35 – 39. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Назначение и устройство рычажно – грузового     предохранительного  клапана. Места 

установки и регулировка клапанов на срабатывание. 

3. Принудительная тяга. Причины нарушения тяги. Действия оператора при нарушении тяги. 

4. Розжиг котла, оборудованного диффузионными горелками. 

5. Параметры регулирования и защиты котла, оборудованного автоматикой «Кристалл». 

Принципиальная схема.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Устройство и принцип работы  котла ДКВР -10-13. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Причины образования накипи, её вред и опасность  для котла. 

3. Газоопасные работы. Остановка газового оборудования котельной для выполнения ремонтных 

работ. 

4. Параметры регулирования и защиты котла, оборудованного автоматикой АМК-У. 

Принципиальная схема. 

5. Действия оператора котельной при превышении давления в паровом котле выше разрешенного 

на 10% и продолжает расти.  

 

 

 

https://flaska.ru/dejstviya-operatora-pri-pozhare-v-kotelnoj/
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1.  Устройство и принцип работы жаротрубного  трехходового парового котла  . 

2.   Пластинчатый теплообменник.   Назначение и принцип работы . 

3. Запорная арматура, устанавливаемая на газопроводах. Требования к ней 

 4. Подготовка к розжигу котла на жидком топливе.  

5. Действия оператора при упуске воды в паровом котле. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 12 

1. Назначение, устройство и принцип работы пароперегревателя. 

2. Порядок плановой остановки парового котла. 

3.  Кинетические (смесительные) газовые горелки. Устройство и принцип работы. 

4. Подготовка к розжигу и розжиг котла с автоматикой «КРИСТАЛЛ». 

5.Обязанности оператора при работе котла на газообразном топливе. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 13 

1. Устройство и принцип работы парового поршневого насоса. 

2. Порядок включения парового котла в действующую магистраль паропровод. Меры   

предосторожности. 

3. Подготовка и розжиг котла на твердом топливе. Обязанности оператора котельной при работе 

на твердом топливе. 

4. Назначение и принципиальная схема ГРП и ГРУ. 

5. Параметры регулирования и защиты котла, оборудованного автоматикой КСУ-1-Г. Пуск и 

остановка котла . 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Устройство и принцип работы котла «Минск». Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Случаи аварийной остановки парового котла. 

3. Комбинированные горелки. Устройство и принцип работы. 

4. Подготовка к розжигу и розжиг  парового котла с автоматикой «АМКУ». 

5. Признаки отравления и удушья. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Устройство и принцип работы котла Е-1-9. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Порядок плановой остановки котла, оборудованного автоматикой «Контур». 

3. Горение газа, продукты полного и неполного сгорания .Способы контроля качества горения 

газа. 

4. Назначение и устройство, места расположения взрывных предохранительных клапанов. Кто 

определяет размеры и места их установки? 

5. Назначение и порядок проведения периодической продувки. Техника безопасности при 

проведении периодической продувки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Назначение умягчения воды. Нормы качества питательной воды паровых и водогрейных 

котлов. 

2. Поршневой  насос. Устройство, принцип работы. Порядок пуска  насоса. 

3. Жидкое топлива . Характеристики. Требования к мазутохранилищу. 

4. Классификация газопроводов по давлению и назначению.  

5. Действия оператора котельной при исчезновении напряжения в котельной. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Устройство и принцип работы натрий-катионитового фильтра. 

2. Назначение, устройство и требования к продувочным и сбросным газопроводам. 

3. Параметры регулирования парового котла, оборудованного автоматикой «Контур», 

принципиальная схема.  

4. Требования к вентиляции и освещению помещения котельной. 

5. Случаи аварийной остановки парового котла, работающего на газообразном топливе . 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Устройства и принцип работы водоподогревателей. 

2. Защита котлов от кислородной коррозии. Виды консервации котлов 

3. Подготовка к розжигу и розжиг парового котла с автоматикой «Контур». 

4. Плановая и аварийная остановка котла, работающего на твердом топливе. 

5. Причины пожаров в котельной. Действия оператора при пожаре. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  19 

1. Устройство и принцип работы котла ТВГ-8. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Порядок розжига форсунки с паровым распылением. 

3. Регулирование расхода воздуха на горение и разрежения в топке котла с автоматикой АМК-У 

4. Требования к трубопроводам  в котельной (окраска, изоляция, прокладка, компенсаторы). 

5. Способы определения утечек газа. Действия оператора при обнаружении запаха газа. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Устройство и принцип работы котла «Универсал». Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Назначение и содержание режимной карты, обязательной для персонала котельной, 

находящегося на смене. 

3. Какие мероприятия выполняет персонал по повышению КПД котла?  

4. Порядок пуска и плановой остановки парового котла с автоматикой АМКО. 

5. Основные причины пожара. Мероприятия по предотвращению пожаров                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Классификация водоподогревателей, их устройство и принцип работы. 

2. Требования по обучению, аттестации, периодическим проверкам знаний персонала, 

допускаемого к обслуживанию котлов. 

3. Твердое топливо. Горение (полное и неполное), мероприятия по подготовке к растопке. 

4. Автоматика безопасности АМКО. A. Назначение  и устройство БУРС. 

5. Оказание первой помощи при кровотечениях. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Назначение, устройство и принцип работы предохранительных клапанов. Порядок проверки 

исправности предохранительных клапанов. 

2. Техническая документация оператора котельной. Назначение и содержание производственной 

инструкции как основного документа для оператора. 

3. Естественная тяга, её образование, причины отсутствия тяги. Действия оператора при 

нарушении тяги. 

4. Автоматика безопасности АМК-У. Защита котла при прекращении подачи воздуха и тяги и при 

упуске воды. 

5. Причины взрыва в топке котла. Действия оператора при взрыве котла. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Устройство и принцип работы котла БГ – 35 – 39. Обязанности оператора при обслуживании. 

2. Порядок приема и сдачи смены операторами котельных установок. 

3. Запорная и регулирующая арматура. Требования к ней. 

4. Подготовка к розжигу котла, оборудованного кинетической смесительной горелкой. 

5. Аварийная остановка котла, параметры защиты водогрейного и парового котла с автоматикой 

«Контур». 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Мазутные форсунки с механическими, паровыми и воздушными  распылителями. Их 

конструкция, достоинства и недостатки. 

2. Схема расположения газового оборудования котельной малой мощности. Назначение газового 

оборудования. 

3. Водяной пар. Свойства водяного пара.  

4. Возможные неисправности в работе центробежного насоса. Действие оператора котельной при 

выходе из строя всех питательных насосов. 

5. Первичные средства пожаротушения. Правила пользования первичным инвентарем. Виды  

огнетушителей и их отличия. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Назначение и устройство экономайзеров различных типов. Схемы включения. 

2. Порядок подготовки парового котла ДКВР к розжигу. 

3. Водухоподогреватель. Устройство и принцип работы. 

4. Параметры регулирования и защиты котла с автоматикой АМКО. 

5. Способы обнаружения утечки газа. Действия оператора при обнаружении запаха газа в 

котельной. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Устройство и принцип работы котла ДКВР – 6, 5 /13. Обязанности оператора при 

обслуживании. 

2. Обмуровочные и теплоизоляционные материалы, применяемые в котельных. 

3. Порядок допуска к работе лиц, обслуживающих газовое оборудование. 

4. Случай аварийной остановки водогрейного котла. 

5. Причины пожара в котельной. Действия оператора при пожаре в котельной. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Порядок розжига парового котла, работающего на жидком  топливе. 

2. Какие требования предъявляются к котловым манометрам? Порядок продувки манометров. 

Техника безопасности при продувке. 

3. Назначение, устройство и принцип работы предохранительных клапанов. Порядок проверки 

исправности предохранительных клапанов. 

4. Случаи аварийной остановки парового котла. 

5. Причина образования угарного газа, его свойства, допустимые нормы содержания угарного газа 

в котельной.  Действия автоматики и оператора котельной при загазованности помещения 

котельной. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Устройство и принцип работы центробежного насоса. Порядок включения и меры 

предосторожности при включении. Возможные неисправности. 

2. Какие требования предъявляются к предохранительным клапанам? 

3. Назначение и содержание производственной инструкции, режимной карты, обязательной для 

персонала котельной. 

4. Предохранительно-запорный клапан ГРУ, применение клапан в автоматиках «Кристалл» и 

«Контур». 

5. Горелки с принудительной подачей воздуха. Порядок аварийного отключения горелок. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Водоподогреватели. типы , назначение и устройство.  

2. Техническая документация, которая должна находиться на рабочем месте оператора. 

3. Назначение ГРУ. Оборудование, расположенное в ГРУ и его назначение. 

4. Порядок допуска к работе лиц, обслуживающих газовое хозяйство. 

5. Сроки проверки исправности контрольно – измерительных приборов и питательных насосов. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Трубопроводы пара и горячей воды. Категории,  требования к дренажным устройствам. 

Техническое освидетельствоание. 

2. Устройство и принцип работы натрий-катионитового фильтра. 

3. Назначение, устройство и требования к продувочным и сбросным газопроводам. 

4. Требования к вентиляции и освещению помещения котельной. 

5. Случаи аварийной остановки парового котла, работающего на газообразном топливе 
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 10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

 по профессии «Оператор котельной»  

4–6 разрядов  

 

«Оператор котельной» 4 разряд: 

1. Устройство и принцип работы водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) , работающих на жидком, твердом и 

газообразном топливе или электронагреве; 

2. Пуск , остановка и обслуживание водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) , работающих на жидком и газообразном 

топливе или электронагреве; 

3.  Устройство и принцип работы паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 

84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом и газообразном 

топливе или электронагреве ; 

4. Пуск , остановка и обслуживание паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком, тведом и 

газообразном топливе или электронагреве ; 

5. Устройство и обслуживание теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, 

расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой 

свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); 

6. Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных 

приборов; 

7. Требования к контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов. Порядок наблюдения за параметрами; 

8. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара; 

9. Различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

10. Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования котельной водогрейных и 

паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 

до 20 Гкал/ч) ; 

11. Арматура котлов (регулирующая, запорная и предохранительная). Устройства и правила 

обслуживания; 

12. Технические условия на качество воды и способы ее очистки. Требования к качеству 

котловой воды; 

13. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 

ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом  и газообразном топливе 

или электронагреве; 

14. Аварийная остановка котла водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью 

котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) Гкал/ч); 

15. Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения. 
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«Оператор котельной» 5 разряд: 

1.  Устройство и принцип работы водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч); 

2. Пуск , остановка и обслуживание водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч); 

3.  Устройство и принцип работы паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 

273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч) ; 

4. Пуск , остановка и обслуживание паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч); 

5. Обслуживание водогрейных и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных 

водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 

ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом и газообразном топливе 

или электронагреве; 

6. Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования котельной водогрейных и 

паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 

до 65 Гкал/ч) или котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве; 

7. Устройство, принцип работы аппаратов автоматического регулирования; 

8. Требования к контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов. Порядок наблюдения за параметрами; 

9. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара. 

10. Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; 

11. Схемы трубопроводных сетей котельной водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или 

обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве; 

12. Схема автоматики в котельной водогрейных и паровых котлов с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или 

обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве ;  

13. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; 

14. Включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов; 

15. Питательные устройства котла. Переключение питательных линий, включение и 

выключение пара из магистралей. Включение и выключение автоматической аппаратуры 

питания котлов; 

16. Порядок осмотра котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных 

приборов и участия в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов. 

17. Правила приемки котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к 

работе; 

18. Требования к профилактическим осмотрам котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте 

котлоагрегатов; 
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19. Аварийная остановка котла водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью 

котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и 

газообразном топливе или электронагреве; 

20. Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения. 

 

«Оператор котельной» 6 разряд: 

1. Устройство и принцип работы водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч); 

2. Пуск , остановка и обслуживание водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч); 

3.  Устройство и принцип работы паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 

546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч); 

4. Пуск , остановка и обслуживание паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч); 

5. Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем с суммарной 

теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в 

котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком, твердом и газообразном 

топливе или электронагреве; 

6. Устройство и принцип работы вспомогательного оборудования котельной водогрейных и 

паровых котлов различных систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 

ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных или 

паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), 

работающих на жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве; 

7. Устройство, принцип работы аппаратов автоматического регулирования; 

8. Требования к контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и 

температурой пара, воды и отходящих газов. Порядок наблюдения за параметрами; 

9. Регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара. 

10. Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; 

11. Схемы трубопроводных сетей котельной водогрейных и паровых котлов различных систем 

с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или 

обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на 

жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве ; 

12. Схема автоматики в котельной водогрейных и паровых котлов различных систем с 

суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) или 

обслуживание в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на 

жидком, твердом и газообразном топливе или электронагреве ;  

13. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; 

14. Различные свойства топлива, теплотворную способность и влияние качества топлива на 

процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов. Элементы топливного баланса 

котлов и его составление; 

15. Порядок осмотра котлов, их вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных 

приборов и участия в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов. 
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16. Правила приемки котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к 

работе; 

17. Требования к профилактическим осмотрам котлов, их вспомогательных механизмов, 

контрольно-измерительных приборов и участие в планово-предупредительном ремонте 

котлоагрегатов; 

18. Правила определения коэффициента полезного действия котельной установки; 

19. Аварийная остановка котла водогрейных или паровых котлов с теплопроизводительностью 

котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч ), работающих на жидком и газообразном 

топливе или электронагреве; 

20. Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их 

предупреждения. 
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10.3  Контрольные тесты  по программе обучения по профессии «Оператор котельной». 

Тестовые дидактические материалы могут применяться преподавателями для проведения 

итогового и текущего контроля за уровнем и качеством полученных при обучении знаний и 

умений, а также обучающимися для самоконтроля знаний. Применение тестов позволяет 

оперативно и объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и может дополняться и изменяться 

в зависимости от конкретной цели тестирования и периода обучения. При этом задания должны 

соответствовать цели тестирования, а также быть типичными для изучаемого предмета и 

профессии.  

Тестирование проводится с использованием персонального компьютера, что повышает 

оперативность и снижает трудоемкость проведения этой работы. При отсутствии возможности 

использования персонального компьютера контроль может осуществляться с использованием 

бумажных носителей. 

 Шкала для оценки степени усвоения пройденного учебного материала в процентах  правильных 

ответов при выполнении:  

менее 60% - оценка 2 («неудовлетворительно»)  

61-74% – оценка 3 («удовлетворительно»);  

75-94% – оценка 4 («хорошо»); 

 95-100% – оценка 5 («отлично») 

Перечень вопросов при тестировании: 

№  Вопрос Варианты ответов Ответ 

1.  

 

Понятие охраны труда включает в себя: 

 

1. Работа по инструкциям, и нормативным 

документам 

2. Охрана труда – комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда. 

3. Защита работающих их прав и содержание 
надлежащих условий труда. 

4. Контроль за соблюдением охраны труда со 

стороны государства 

2 

2.  Какие требования предъявляются к 

спецодежде? 

 

1. Применяемые средства индивидуальной 

защиты должны быть проверены и испытаны в 

установленном порядке 

2. Для защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов все 

работники должны быть обеспечены 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

3. Используемые при ведении технологического 

процесса средства индивидуальной защиты 
должны быть указаны в инструкциях по охране 

труда. 

4. Все перечисленное 

4 

3.  Действия операторов при останове 

сетевого насоса: 

 

1. Доложить ответственному 

2. В случае аварийного останова насоса 

машинист должен в аварийном порядке 

остановить котлы и перейти на резервный сетевой 

насос, выровнять гидравлику и согласно 

инструкции разжечь котел. Произвести запись в 

сменном журнале, доложить мастеру. 

3. При перегреве смазки подшипников заменить 

2 
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смазку и прошприцевать отверстия, указанные в 

карте смазки. 

 

4.  В течение какого времени перед 

растопкой котла должна быть проветрена 

топка и газоходы котла? 

 

1. В течение 5 мин 

2. В течение 10 мин вне зависимости от 

конструкции котла 

3. В течение 5-7 мин в зависимости от 

конструкции котла 

4. В течение 10-15 мин в зависимости от 
конструкции котла 

 

4 

5.  Какой должна быть температура 

поверхности элементов котлов и 

трубопроводов, покрытых тепловой 

изоляцией, с которыми возможно 

непосредственное соприкосновение 

обслуживающего персонала при 

температуре окружающей среды не более 

25 °С? 

1. Не более 55 °С 

2. Не более 60 °С 

3. Не более 65 °С 

4. Не более 70 °С 

 

1 

6.  Права работников на льготы и 

компенсации за тяжелые и вредные 

условия труда: 

 

1. Компенсации за тяжелые и вредные условия 

труда производится по результатам аттестации 

рабочих мест и наличия в атмосфере рабочего 

места вредных химических примесей и, если 

имеется контакт с химическими веществами 

2. Работники, занятые на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда, бесплатно 

обеспечиваются лечебно-профилактическим 

питанием, молоком или равноценными пищевыми 

продуктами, газированной соленой водой, имеют 

право на оплачиваемые перерывы санитарно-
оздоровительного назначения, сокращения 

продолжительности рабочего времени, 

дополнительный оплачиваемый отпуск, льготную 

пенсию, оплату труда в повышенном размере и 

др. льготы и компенсации, предоставляемые в 

предусмотренном законодательством порядке. 

3. Выдается молоко 0.5 л за смену 

4. Предоставляется дополнительный отпуск 

1 

7.  Обязанности оператора при подготовке 

котла к розжигу: 

 

1. Проверить исправность контрольно-

измерительных приборов (КИП), трубопроводов, 

арматуры, гарнитуры, а также наличие 

естественной тяги. Арматура опробуется на 
легкость хода путем открытия и закрытия ее. 

Штоки арматуры должны быть очищены, болты 

сальниковых втулок должны иметь запас для 

подтяжки, набивка сальников должна быть в 

исправности. 

2. Проверить исправность топки, газоходов, 

запорных и регулирующих устройств 

3. Заполнить теплотрассу водой и приступить к 

включению сетевого насоса. 

4. Все перечисленное 

4 

8.  Действия операторов при утечке газа 

через неплотности швов газопроводов, 

1. Приступить к проветриванию помещений 

котельной, открыв окна и двери 

2. Выключать освещение 

1 
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фланцевые соединения, сальники 

арматуры: 

 

3. Все перечисленное 

4. При сильной звгвзованности покинуть 

помещение 

9.  Какие требования пожарной 

безопасности к операторам на рабочем 

месте? 

. 

 

1. Знать мероприятия по пожаротушению 

2. Уметь пользоваться огнетушителями 

3. Все сотрудники допускаются к работе только 

после прохождения противопожарного 

инструктажа, проводимого 1 раз в квартал. 

4. В зависимости от характера нарушений и 
последствий несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

и правилами внутреннего распорядка 

3 

10.  Доврачебная помощь при попадании 

инородного тела под кожу или в глаз: 

 

1. Необходимо отправить больного к врачу 

2. Визуально найти инородное тело, найдя его 

скользящим движением к носу, снять инородное 

тело. 

3. Закапать глаз 30 %-ным раствором альбуцида 

или «софрадексом». 

4. Для удаления инородного тела из глаза, 

больной должен наклонить голову, погрузить 

пораженный глаз в теплый бледно-розовый 
раствор «марганца» и сделать там несколько 

десятков интенсивных моргательных движений, 

стремясь вымыть инородное тело. 

4 

11.  При приеме на работу какие 

инструктажи должен пройти оператор 

котельной? 

 

1. Вводный инструктаж по охране труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, приемам и способам оказания 

доврачебной помощи пострадавшим, должен быть 

ознакомлен под роспись с условиями труда, 

правами и льготами за работу во вредных и 

опасных условиях труда, о правилах поведения 

при возникновении аварий. 

2. До начала работы непосредственно на рабочем 
месте машинист должен пройти первичный 

инструктаж по безопасным приемам выполнения 

работ. 

3. При этом должны быть подписи как того кого 

инструктировали, так и того кто проводил 

инструктаж 

4. Все перечисленное 

4 

12.  Обязанности оператора при розжиге 

котла: 

 

1. Провентилировать топку в течении 10-15 мин. 

До окончания вентиляции запрещается вносить в 

топку и газоходы открытый огонь. 

2. Прогрев котла в течение 45-50 минут на 

«малом горении» 

3. Котлы разжигают на протяжении времени, 
установленного администрацией, при слабом 

огне, уменьшенной тяге, закрытом паровом 

вентиле и открытом предохранительном клапане 

или вентиле для выпуска воздуха 

4. Необходимо следить за температурой воды, не 

допуская закипания ее в экономайзере 

3 

13.  Действия операторов, при обнаружении 

повреждений на сосудоах и емкостяз, кога 

котел должен немедленно остановлен? 

1. При снижении уровня воды 

2. Обнаружении трещин, выпучин, пропусков в 

сварных швах. 

2 
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 3. При выходе из строя арматуры 

4. Все перечисленное 

14.  Взрыв газовоздушной смеси в топке 

котла, действия операторов: 

 

1. Немедленно перекрыть подачу газа к котлу, 

закрыв арматуру на газопроводе к котлам и к 

горелкам, открыть краны (свечи) на продувочных 

газопроводах 

2. Удалить весь незадействованный персонал из 

аварийной зоны и самому покинуть помещение 

3. Вызвать пожарную команду 

4. Все перечисленное 

1 

15.  Первая помощь при поражении 

электрическим током: 

 

1. Обесточить пострадавшего доступным для 

данной ситуации способом 

2. Необходимо вызвать скорую помощь. 

3. Если пострадавший без сознания и у него нет 

дыхания и сердечной деятельности – сделать 

искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

4. Все перечисленное 

4 

16.  Периодическая и внеочередная 

проверка знаний у операторов котлов: 

 

1. Не реже 1 раза в 12 месяцев оператор должен 

проходить повторную проверку знаний. 

2. При перерыве в работе более 6 месяцев. 

3. По требованию лиц надзора (инспектор 
котлонадзора, газотехнического надзора, охраны 

труда в отрасли, лица ведомственного надзора, гл. 

инженер, мастер, директор, энергетик, инженер 

по охране труда). 

4. При замене одного вида котлов на другой или 

при переходе с одного вида топлива на другой, 

вследствие реконструкции котельной. 

5. Во всех перечисленных случаях 

5 

17.  Обязанности оператора при включении 

котла в работу котла, что указано 

неверно? 

 

1. На время пуска отключить регистры работы 

котла 

2. Проверить исправность предохранительных 

клапанов, манометров и питательных устройств. 

3. Поверить и включить автоматику 

безопасности, сигнализации и аппаратуры 

автоматического управления котлом. 

4. Время растопки и включения котла в работу 

записать в сменном журнале, после выхода на 

заданные параметры по режимной карте. 

1 

18.  Какие преимущества в устройстве котла 

ДКВр? 

 

1. Все перечисленное 

2. Надежная гидравлическая и аэродинамическая 

схема работы котла обеспечивает высокий КПД – 

до 91%. 

3. Низкий уровень затрат на эксплуатацию и 

обслуживание. 

4. Широкий диапазон регулирования 
производительности (от 40 до 150% от 

номинальной) 

1 

19.  Действия операторов при прекращении 

подачи электроэнергии на котельную? 

 

1. Если предполагается длительное отключение 

электроэнергии при отрицательных температурах 

наружного воздуха (-5, - 10 С), то необходимо 

2 
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принять меры по опорожнению тепловых сетей и 

внутридомовых систем отопления. 

2. Если прекращена подача электроэнергии при 

искусственной тяге (остановились дымосос и 

вентилятор) произвести аварийную остановку 

котла 

3. Если предполагается длительное отключение 

электроэнергии при отрицательных температурах 
наружного воздуха (-15, -25С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и 

внутридомовых систем отопления. Закрыть 

задвижки подачи воды в котел и выхода из котла. 

На отключенных котлах открыть воздушники, 

открыть обводную линию подачи воды помимо 

котла. 

4. Если предполагается длительное отключение 

электроэнергии при отрицательных температурах 

наружного воздуха (-20, -25С), то необходимо 

принять меры по опорожнению тепловых сетей и 
внутридомовых систем отопления. Закрыть 

задвижки подачи воды в котел и выхода из котла. 

На отключенных котлах открыть воздушники, 

открыть обводную линию подачи воды помимо 

котла. 

 

20.  В каком случае нарушены требования 

безопасности при подготовке к растопке 

котла, работающего на газообразном 

топливе? 

 

1. Проверить исправность участка включенного 

газопровода на утечку газа из газопроводов, 

газового оборудования и арматуры необходимо 

путем их обмыливания 

2. Задвижки на вводе газа в котельную и все 

последующие задвижки (краны) по ходу газа 
должны быть открыты 

3. Тяга растапливаемого котла должна быть 

отрегулирована путем установки разрежения в 

верхней части топки 20-30 Па (2-3 мм вод. ст.), а 

на уровне газовых горелок не менее 40-50 Па (4-5 

мм вод.ст.) 

4. Краны перед горелками и запальником 

растапливаемого котла должны быть открыты 

4 

21.  Обязанности оператора при аварийном 

останове котла: 

 

1. Для аварийной остановки котла оператор 

должен перекрыть подачу топлива на горелки 

доступным для данной ситуации способом 

2. Включает топку на вентиляцию 

3. Ставит котел – на циркуляцию 

4. Все перечисленное 

4 

22.  Какие вредные и опасные 

производственные факторы в процессе 

работы влияют на оператора? 

 

1. Использование природного газа (возможен 

взрыв, пожар, а при неполном горении - угар. 

2. Наличие работающего электрооборудования 

(возможно поражение электрическим током 

персонала. 

3. Наличие вращающихся частей машин и 

механизмов (возможно травмирование персонала. 

4. Наличие зон высоких температур по 

обмуровке котельной установки, а также наличие 

трубопроводов пара и горячей воды (ожоги, 

тепловой удар). 

5 



76 

 

5. Все перечисленное 

23.  Что обязан выполнять оператор котла 

во время работы? 

 

1. Поддерживать уровень воды в котле, давление 

воды, перепад давления, температуру воды на 

выходе не более 700С. 

2. Поддерживать уровень воды в котле, давление 

воды, перепад давления, температуру воды на 

выходе не более 800С. 

3. Поддерживать уровень воды в котле, давление 

воды, перепад давления, температуру воды на 
выходе не более 900С. 

4. Поддерживать уровень воды в котле, давление 

воды, перепад давления, температуру воды на 

выходе не более 950С. 

 

3 

24.  Действия операторов при останове 

дымососа (вентилятора). Что указано 

неверно? 

 

1. Прекратить подачу газа в котел. 

2. Отключить электроэнергию. 

3. Установить причину поломки, вызвать 

слесаря, если не удается устранить поломку 

самостоятельно. 

4. Произвести запись в журнале, сообщить 

мастеру. 

3 

25.  Укажите последовательность действий 

при оказании первой помощи 

пострадавшему при потере сознания и 

отсутствии пульса на сонной артерии: 

 

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной 
артерии, убедиться в отсутствии признаков 

дыхания, освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток, нанести удар 

кулаком по грудине, проверить пульс, при 

отсутствии пульса перейти к непрямому массажу 

сердца 

2. Убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии, освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток, нанести удар по 
грудине, перейти к непрямому массажу сердца, 

сделать вдох искусственного дыхания 

3. Убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии, освободить грудную клетку от одежды и 

расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток, нанести удар 

кулаком по грудине, проверить пульс, при 

отсутствии пульса перейти к непрямому массажу 

сердца 

4. Убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии, убедиться в отсутствии признаков 

дыхания, освободить грудную клетку от одежды и 
расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток, нанести удар 

кулаком по грудине, перейти к непрямому 

массажу сердца 

3 

26.  Каким должен быть нижний 

допустимый уровень воды в газотрубных 

(жаротрубных) котлах: 

 

1. Не менее чем на 80 мм выше верхней точки 

поверхности нагрева котла 

2. Не менее чем на 90 мм выше верхней точки 

поверхности нагрева котла 

3. Не менее чем на 100 мм выше верхней точки 

поверхности нагрева котла 

4. Не менее чем на 60 мм выше верхней точки 

3 
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поверхности нагрева котла. 

27.  При каком условии допускается работа 

котла без постоянного надзора 

персонала? 

 

1. Карегорически запрещается 

2. Допускается подмена дежурным слесарем 

3. Оставлять рабочее место оператор может при 

осмотре внешних трубопроводов, сообщить при 

этомдиспетчеру, мастеру, руководству 

предприятия 

4. Допускается эксплуатация котлов без 

постоянного наблюдения за их работой со 
стороны обслуживающего персонала при наличии 

автоматики, сигнализации и защит. 

4 

28.  Где должны быть установлены приборы 

для измерения температуры питательной 

воды паровых котлов?   

 

1. На входе и на выходе воды в экономайзер, на 

питательных трубопроводах паровых котлов без 

экономайзеров 

2. На всасывающей и нагнетательной линиях 

циркуляционных насосов с расположением на 

одном уровне по высоте 

3. После водоподготовительной установки 

4. На продувочном трубопроводе котла. 

1 

29.  Какими из перечисленных 

трубопроводов должен быть оснащен 

котел? 

 

 

1. Подвода питательной или сетевой воды 

2. Продувки котла и спуска воды при остановке 

котла 

3. Отбора проб воды и пара 

4. Всеми перечисленными. 

4 

30.  Меры по предупреждению пожаров при 

производстве работ в котельных: 

 

1. Подавать топливо при потухших газовых 

горелках. 

2. Разжигать котлы без предварительной их 
продувки 

3. Работать при неисправных или отключенных 

приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных предприятием-изготовителем; 

4. Не допускается оставлять спецодежду, 

промасленную ветошь, горючие материалы на 

нагревательных приборах и трубопроводах 

отопления 

5. Все перечисленное. 

5 

31.  Требования каких документов должен 

знать и выполнять оператор? 

 

 

1. Производственно-техническую инструкцию по 

обслуживанию котла во время работы 

2. Трудовой договор 

3. Электрическую схему котла 

4. Все перечисленное. 

1 

32.  Какие требования предъявляются к 

устройству газоходов? 

 

1. Устройство газоходов должно исключать 

возможность образования взрывоопасного 

скопления газов, а также обеспечивать 

необходимые условия для очистки газоходов от 

отложений продуктов сгорания. 

2. Требования не регламентируются 

3. Оно должно обеспечивать охлаждение 

дымовых газов и обеспечивать доступность 

поверхностей нагрева котла для ремонта 

4. Должны выполняться все перечисленные 

требования. 

1 
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33.  Каким способом должен быть 

отсоединен котел, соединенный 

трубопроводами (паропровод, 

питательные линии и т.д.) с другими 

работающими котлами, до начала работ 

внутри барабана или перед внутренним 

осмотром?   

 

1. Заглушками, если на трубопроводах 

установлена фланцевая арматура 

2. Трубопроводы должны быть рассоединены 

3. Запорная арматура котла должна быть заперта 

на замок 

4. Запорная арматура должна быть плотно 

закрыта 

5. Трубопроводы должны быть обрезаны и 
заварены наглухо. 

1 

34.  Что должен сделать оператор для 

предупреждения гидроударов в котлах? 

 

1. Регулировать подачу газа на горелки. 

2. Открыть воздушники на верхних коллекторах 

(по мере удаления воздуха (пара)) 

3. Спускные краны, должны быть открытыми. 

4. Разобщительные клапаны следует открывать 

медленно, с выдержкой и только после 

достаточного обогревания трубопровода клапаны 

могут быть открыты полностью. 

4 

35.  Проверка исправности действия 

манометров, предохранительных 

клапанов, указателей уровня воды и 

питательных насосов: 

 

1. Для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа 

(14 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в 

сутки; б) для котлов с рабочим давлением свыше 

1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2) 
включительно - не реже одного р 

2. Для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа 

(14 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в 

сутки; б) Ответственный один раз в неделю 

3. Для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа 

(14 кгс/см2) включительно - не реже два раза в 

смену; б) для котлов с рабочим давлением свыше 

1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2) 

включительно - не реже одного раза в смену 

(кроме котлов, установленных на тепловых 

электростанциях) 

4. Для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа 

(14 кгс/см2) включительно не реже одного раза в 

смену; б) для котлов с рабочим давлением свыше 

1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2) 

включительно - не реже одного раза в сутки 

(кроме котлов, установленных на тепловых 

электростанциях) 

4 

36.  Какую ответственность несет оператор 

во время работы на предприятии? 

 

1. Административную 

2. Оператор котлов, обученный и аттестованный 

в соответствии с правилами, несет 

ответственность за нарушение требований 

инструкции для операторов паровых и 

водогрейных котлов, и в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Уголовную 

4. Все перечисленные 

2 

37.  Обязанности оператора при 

выполнении ремонтных работ котла: 

 

1. Выполнение работ внутри топок и газоходов 

производить только при температуре не выше 

450С по письменному разрешению (наряду-

допуску). Пребывание 

2. Отключить котел от всех трубопроводов 

заглушками 

3. При работе в котле, на его площадках и в 

4 
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газоходах для электроосвещения применять 

напряжение не выше 36 В. 

4. Допуск людей внутрь котла, топки и газоходов 

для проведения какихлибо работ, а также 

установки или удаления заглушек, 

отсоединяющих трубопроводы, и открытия 

задвижек должен производиться только с 

разрешения ответственного лица, с записью в 
каждом отдельном случае в вахтенном журнале. 

 

38.  Действия операторов при прекращении 

подачи газа на запальник во время 

розжига котла: 

 

1. Закрыть арматуру на газопроводе к котлам и 

горелкам, открыв краны (свечи) на продувочных 

газопроводах. 

2. Вынуть запальник. 

3. Вентилировать топки и газоходы (не опускать 

заслонки перед дымососами). 

4. Все перечисленное 

4 

39.  Что не относится к причинам снижения 

уровня воды в котле? 

 

1. Остановка или неисправность питательных 

насосов 

2. Отсутствие воды в аккумуляторном баке 

деаэратора 

3. Разрыв питательного трубопровода, экранных 

или кипятильных труб 

4. Неправильные действия персонала при 

продувке котла 

5. Неправильные действия персонала при 

подпитке котла 

5 

40.  В каком документе должны быть 

указаны методика и периодичность 

регулирования предохранительных 

клапанов на котлах, пароперегревателях, 

экономайзерах и давление начала их 

открытия?   

 

1. В паспорте котла 

2. В нормативной документации Ростехнадзора 

3. В инструкции по монтажу и эксплуатации 

котла 

4. В производственной инструкции для 

операторов котельной 

3 

41.  Что не входит в обязанности оператора 

котельной? 

 

1. Устранять выявленные в процессе работы 

котлов, вспомогательного оборудования, 

трубопроводов и арматуры неполадки 

2. Уметь проверять исправность действия 

водоуказательных приборов, манометров, 

предохранительных устройств, сигнализаторов, 
обратных клапанов 

3. Устранять неисправности приборов 

автоматики и безопасности, средств защиты и 

сигнализации в соответствии с требованиями 

инструкций по их эксплуатации 

4. Следить за плотностью фланцевых соединений 

и за состоянием изоляции трубопроводов 

(окраска, надписи, таблички и др.) 

3 

42.  Причины возгорания горючих 

отложений в газоходах котла? 

 

1. При нарушении требований при обдувке 

2. Повышенном давлении в топке котла 

3. Из-за неполного горения при недостатке 

воздуха 

4. Подтекание топлива при распыле 

3 
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43.  Что должен обеспечивать водно-

химический режим котла и питательного 

тракта? 

 

1. Безаварийную работу котла во всех режимах, 

включая аварийные остановки 

2. Поддержку необходимой температуры 

питательной и сетевой воды 

3. Работу котла и питательного тракта без 

повреждений их элементов вследствие отложений 

накипи и шлама, из-за повышения относительной 

щелочности котловой воды до опасных пределов 
или в результате коррозии металла 

4. Минимальные отложения накипи на стенках 

котла 

3 

44.  Сколько предохранительных устройств 

должно быть установлено на каждом 

паровом и водогрейном котле?   

 

1. Согласно проекту 

2. Не менее двух 

3. Один 

4. Согласно расчету 

5. Устройств должно быть указано в паспорте 

котла 

2 

45.  Зависимость действия электротока от 

длительности действия, условий среды, 

физического состояния человека? 

 

1. Степень воздействия зависит от длительности 

воздействияможно спасти, если действие не более 

5 минут 

2. Степень воздействия зависит условий 
окружающей среды – пыль, сырость, работа в 

котлах относятся к опасным фактором работы с 

электричеством 

3. Степень воздействия электричества зависит от 

индивидуальных свойств человека 

4. Все перечисленное 

4 

46.  Какие котлы должны быть 

оборудованы установками для 

докотловой обработки воды? 

 

1. Все паровые котлы паропроизводительностью 

0,7 т/ч и более, водогрейные котлы и котлы 

высокого давления 

2. Все паровые котлы с естественной и 

многократной принудительной циркуляцией 

паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, все 
паровые прямоточные котлы независимо от 

паропроизводительности, все водогрейные котлы 

3. Все водогрейные и передвижные котлы, котлы 

высокого давления 

4. Все паровые прямоточные котлы независимо 

от паропроизводительности, котлы высокого 

давления 

2 

47.  Где должны находиться инструкции и 

режимные карты по ведению водно-

химического режима котлов и 

эксплуатации водоподготовительных 

установок?   

 

1. В территориальном органе Ростехнадзора 

2. У лица, ответственного за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию котлов 

3. На рабочих местах персонала 

4. В службе охраны труда и техники 

безопасности организации-владельца котла 

5. У главного инженера (технического 

директора) организации-владельца котла 

3 

48.  Какие приборы и устройства котлов не 

используются для управления работой, 

обеспечения безопасных условий 

эксплуатации котла?   

1. Устройства, предохраняющие от повышения 

давления (предохранительные устройства) 

2. Газоанализаторы и вакуумметры 

3. Манометры 

2 



81 

 

 4. Приборы для измерения температуры среды 

5. Запорная и регулирующая арматура 

49.  Что указывает оператору при 

периодической продувке котла холодный 

отвод (штуцер) между котлом и 

продувочным вентилем?   

 

1. Неисправна продувочная линия 

2. Неисправность продувочной арматуры 

(вентилей или крана) 

3. Является признаком его засорения 

(образовалась пробка из шлама и накипи). 

4. Все перечисленное 

3 

50.  При каком условии в котельную могут 

допускаться посторонние лица? 

 

1. В сопровождении старшего оператора 

котельной 

2. С разрешения лица, ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов 

3. С разрешения владельца и в сопровождении 

его представителя 

4. В сопровождении лица, ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов 

3 

51.  В какие сроки должна проводиться 

периодическая продувка котла? 

 

1. Не реже одного раза в сутки 

2. Не реже одного раза в месяц 

3. Не реже одного раза в смену 

4. В соответствии с графиком, утвержденным 
главным инженером 

5. Соответствии с режимными картами, 

разработанными пуско-наладочной организацией 

3 

52.  В какие сроки должен оператор делать 

обход установки? 

 

1. Через 1 час 

2. Через два 

3. Один раз в смену 

4. При приемо-сдаточных работах 

2 

53.  Что должен проверять оператор время 

работы котла? 

 

1. Проверить показания манометров и приборов 

КИП на местных щитах, их исправность 

2. Проверить состояние запорной арматуры, 

герметичность по отношению к внешней среде. 

3. Визуально проверить режим горения в топках 

котлов через лючки. 

4. Проверить состояние запорной арматуры, 

герметичность по отношению к внешней среде. 

5. Все перечисленное 

5 

54.  При каком давлении котёл с рабочим 

давлением 1,0 МПа (10 кгс\см2) должен 

быть немедленно остановлен? 

 

1. Если давление поднялось до 1.03 МПа (10,3 

кгс\см2) 

2. Если давление поднялось до 1.05 МПа (10,5 

кгс\см2) 

3. Если давление поднялось до 1.1 МПа (11 

кгс\см2) 

4. Если давление поднялось выше 1.1 МПа ( 11 

кгс\см2) 

4 

55.  Какая группа по электробезопасности 

должна быть у оператора? 

1. Первая 

2. Вторая 

2 
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 3. Третья 

4. Четвертая 

 

56.  Какая вода называется «сырой»? 

 

1. Вода, циркулирующая внутри котла. 

2. Вода, прошедшая химическую и термическую 

обработку. 

3. Вода, заданных проектом параметров. 

4. Вода, не проходившая химическую обработку 

и очистку от механических примесей. 

4 

57.  Положение нижнего допустимого 

уровня воды в газотрубных котлах 

устанавливается? 

 

1. Не менее чем на 1 50 мм выше верхней точки 
поверхности нагрева котла 

2. Не менее чем на 100 мм выше верхней точки 

поверхности нагрева котла 

3. Не менее чем на 100 мм ниже верхней точки 

поверхности нагрева котла 

4. Не менее чем на 50 мм выше верхней точки 

поверхности нагрева котла 

5. Не менее чем на 50 мм ниже верхней точки 

поверхности нагрева котла 

2 

58.  Что запрещается оператору во время 

работы? 

 

1. В случае аварийной ситуации докладывать 

ответственному лицу и принять меры к 

ликвидации аварии. 

2. В течение смены следить за работой 

оборудования и заносить параметры работы 

котельной в журнал параметров 

3. При работе в котле, на его площадках и в 

газоходах для электроосвещения должно 

применяться напряжение не выше 12 В 

4. Зажигать газовый факел от соседней горелки 

5. Принять и поддерживать в течение смены 

рабочее место в чистоте и порядке. 

 

4 

59.  В каких случаях котел должен быть 

немедленно остановлен и отключен 

действием защит или персоналом? 

 

1. При понижении давления в котле ниже 

рабочего (разрешенного), при снижении уровня 
воды ниже минимального допустимого уровня 

2. При прекращении действия всех насосов, 

обнаружении неисправности предохранительного 

клапана, снижении уровня воды ниже 

минимального допустимого уровня 

3. При недостаточном освещении манометров 

4. Во всех перечисленных случаях 

2 

60.  Допускается ли эксплуатация котлов 

без постоянного наблюдения за их 

работой со стороны обслуживающего 

персонала?   

 

1. Не допускается 

2. Допускается в технически обоснованных 

случаях, по письменному разрешению 

руководителя организации, с принятием 

дополнительных мер безопасности 

3. Допускается при наличии автоматики, 
сигнализации и защит, обеспечивающих ведение 

нормального режима работы, ликвидацию 

аварийных ситуаций, а также остановку котла при 

3 
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нарушениях режима работы, которые могут 

вызвать повреждение котла 

4. Допускается, при наличии охранной 

сигнализации в котельной с выводом сигнала на 

диспетчерский пульт 

5. Допускается, если помещение 

газифицированной котельной оборудовано 

системой контроля воздуха рабочей зоны на 

метан и окись углерода 

61.  Обязанности оператора при подготовке 

к растопке котла, работающего на 

газообразном топливе: 

 

1. Провентилировать топку, газоходы и 

воздуховоды в течение 10 - 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, 

установив разрежение в верхней части топки 4050 

Па (4-5 мм вод. ст.), а на уровне газовых горелок 

не менее 5060 Па (5-6 мм вод. ст.). 

2. Провентилировать топку, газоходы и 

воздуховоды в течение 10— 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, 

установив разрежение в верхней части топки 20-

30 Па (2-3 мм вод. ст.), а на уровне газовых 
горелок не менее 40—50 Па (4—5 мм вод. ст.). 

3. Провентилировать топку, газоходы и 

воздуховоды в течение 10— 15 мин. 

Отрегулировать тягу растапливаемого котла, 

установив разрежение в верхней части топки 30-

35 Па, на уровне газовых горелок не менее 40—50 

Па (4—5 мм вод. ст.). 

4. Провентилировать топку, газоходы и 

воздуховоды в течение 10— 15 мин. 
Отрегулировать тягу растапливаемого котла, 

установив разрежение в верхней части топки15 - 

20Па, на уровне газовых горелок не менее 20—30 

Па (2—3 мм вод. ст.). 

2 

62.  Какой должна быть температура воды 

на выходе из чугунного экономайзера?   

 

1. Не ниже 70°С 

2. Не менее чем на 20° С ниже температуры 

насыщенного пара в паровом котле 

3. Не менее чем на 15° С ниже температуры 
парообразования при имеющемся рабочем 

давлении воды в водогрейном котле 

4. Устанавливается проектом экономайзера 

5. Равна температуре пара в паровом котле или 

температуре парообразования при рабочем 

давлении в водогрейном котле 

2 

63.  При какой концентрации газа в 

помещении должны сработать 

сигнализаторы, контролирующие 

состояние загазованности? 

 

1. 10% от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 

2. 15% от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 

3. 20% от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 

4. 30% от нижнего концентрационного предела 

распространения пламени 

3 

64.  В какую емкость должен отводить воду 

продувочный трубопровод?   

 

1. В достаточно большую 

2. В емкость, оборудованную системой 

охлаждения воды 

3. В емкость, работающую под давлением, 

4 
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равным давлению в котле 

4. В емкость, работающую без давления 

5. Специальная емкость не требуется 

65.  Что входит в перечень данных, которые 

должны быть нанесены на табличку 

парового котла? 

 

1. Номинальная температура пара на выходе в 

оС 

2. Марка материала котла 

3. Расчетный срок службы котла 

4. Все перечисленное 

1 

66.  Что из перечисленного не относится к 

функциям горелочных устройств? 

 

1. Горелочные устройства должны обеспечивать 

надежное воспламенение и устойчивое горение 
топлива без отрыва и проскока пламени в 

заданном диапазоне режимов работы; 

2. Горелочные устройства должны исключать 

образование застойных и плохо вентилируемых 

зон в объеме топки; 

3. Горелочные устройства должны обеспечить 

равномерное заполнение топки факелом без 

наброса его на стены топки; 

4. Горелочные устройства должны обеспечивать 

необходимое разрежение в топке 

 

4 

67.  Каким образом производится проверка 

исправности манометра обслуживающим 

персоналом во время работы котла? 

 

1. С помощью трехходового крана или 
заменяющих его запорных вентилей путем 

"установки стрелки манометра на нуль" 

2. С помощью запорного вентиля и 

контрольного манометра 

3. С помощью запорного вентиля и 

проверенного рабочего манометра, имеющего с 

проверяемым манометром одинаковую шкалу и 

класс точности 

4. С помощью запорного вентиля и поверочного 

устройства 

1 

68.  Что должны обеспечивать лазы и 

гляделки в стенках топки и газоходов? 

 

 

1. возможность контроля за тягой 

2. возможность контроля за горением и за 
состоянием поверхности нагрева 

3. возможность контроля за температурой 

дымовых газов 

4. контроль всего перечисленного 

2 

69.  Что является рабочим местом 

машиниста котла?   

 

 

1. Фронт котла при отсутствии центрального 

щита управления и щитовое помещение при 

наличии центрального щита управления 

2. Проходы между котлами 

3. Все помещение котельного цеха 

4. Помещение для деаэраторов 

1 

70.  Что входит в паровой котел? 

 

1. Устройство, имеющее топку, обогреваемое 

продуктами сжигаемого в ней топлива и 

предназначенное для нагревания в воды, 

находящейся под давлением выше атмосферного 
и используемой в качестве теплоносителя вне 

самого устройства 

2 
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2. Устройство, имеющее топку, обогреваемое 

продуктами сжигаемого в ней топлива и 

предназначенное для получения пара с давлением 

выше атмосферного, используемого вне самого 

устройства 

3. Устройство, обогреваемое продуктами 

сгорания топлива и предназначенное для прогрева 

или частичного испарения воды 

4. Устройство для получения горячей воды и 

пара 

 

71.  Что запрещается при розжиге котла? 

 

1. Оставлять без присмотра 

2. Доверять розжиг другим людям 

3. Открывать свечу в конце газопровода 

4. Эксплуатация жаротрубных котлов при 

выключенной форсунке одной из жаровых труб. 

4 

72.  Что должны обеспечивать приборы 

безопасности котла? 

 

1. Световую и звуковую сигнализацию при 

аварийной остановке котла 

2. Блокировку подачи топлива к горелкам при 

отключении автоматики безопасности 

3. Автоматическое отключение котла или его 
элементов при недопустимых отклонениях от 

заданных режимов эксплуатации 

4. Подачу сигнала об аварийной остановке котла 

на пульт диспетчера 

5. Отключение подачи топлива к горелкам при 

загазованности помещения котельной окисью 

углерода 

3 

73.  Каким освещением должно 

обеспечиваться помещение котельной? 

 

1. Только электрическим освещением. 

2. Достаточным естественным, электрическим и 

аварийным освещением. 

3. Выбор освещения помещения котельной 

устанавливается проектной организацией. 

2 

74.  Требования к оборудованию паровых 

котлов приборами для измерения 

температуры. 

 

1. У котлов с естественной циркуляцией с 
перегревом пара паропроизводительностью более 

20 т/ч, прямоточных котлов 

паропроизводительностью более 1 т/ч должны 

устанавливаться только приборы с непрерывной 

регистрацией температуры перегретого пара. 

2. У котлов, имеющих пароперегреватель, на 

каждом паропроводе до главной задвижки должен 

быть установлен прибор для измерения 

температуры перегретого пара. 

3. При наличии на котле пароохладителя для 

регулирования температуры перегрева пара до 

пароохладителя должны быть установлены 
приборы для измерения температуры пара. 

4. У котлов с промежуточным перегревом пара 

приборы для измерения температуры 

устанавливать не обязательно. 

2 

75.  Кто может быть допущен к 

обслуживанию котлов? 

1. Лица, имеющие среднее специальное 

профильное образование 
4 
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 2. Лица, обученные безопасным методам и 

приемам работы в период стажировки, 

предшествующей допуску к самостоятельному 

выполнению работ 

3. Лица, имеющие дипломы об окончании 

высших учебных заведений 

4. Лица обученные, прошедшие проверку знаний 

и имеющие удостоверение на право 

обслуживания котлов 

 

76.  Действия оператора при перепитке и 

упуске воды в котле? 

 

1. Сообщить ответственному 

2. Довести уровень воды до требуемой 

3. Прекратить подачу топлива 

4. Найти неисправность 

3 

77.  Какие требования предъявляются к 

дренажам паропровода котла?   

 

1. На паропроводе котла должно быть не менее 

одного дренажа 

2. Необходимое количество дренажей 

определяется при эксплуатации котла 

3. Дренажи на паропроводе котла не требуются, 

если котел оборудован продувочным 

трубопроводом 

4. На всех участках паропровода, которые могут 

быть отключены запорными органами, должны 

быть устроены дренажи, обеспечивающие отвод 

конденсата 

5. Отвод конденсата из паропровода котла 

должен осуществляться автоматически 

4 

78.  Какие места в котельной должны быть 

оборудованы аварийным освещением? 

 

1. Фронт котлов, а также проходы между 

котлами, сзади котлов и над котлами. щиты и 

пульты управления 

2. Водоуказательные и измерительные приборы, 

зольные помещения, вентиляторные площади 

3. Дымососные площадки и помещения для 
баков и деаэфронов, площадки и лестницы котлов 

4. Оборудование водоподготовки и насосные 

помещения 

5. Все перечисленные места 

5 

79.  Требования безопасности при 

обслуживании топок котлов. По какой 

причине может произойти взрыв в топке 

котла по вине оператора котельной? 

 

1. Перенасыщение топливом» горючей смеси  

2. Некачественном распыливании 

3. Повторное зажигание горелки с нарушением 

режима проветривания 

4. После перебоев в работе горелок 

 

3 

80.  В чем нарушены условия приема-сдачи 

смен? 

 

1. Прием и сдача смены старшими операторами, 

подтверждается подписями в вахтовом журнале 

старших операторов 

2. Старший оператор, сдающий смену, кроме 
обстоятельных записей в вахтовом журнале о 

работе установки и состояния оборудования, 

обязан дополнительно устно передать старшему 

4 
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оператору, принимающей смены о замеченных 

неисправностях и способах их устранения. 

3. Старший оператор, принимающий смену не 

даст разрешение на уход старшему оператору 

сдающей смены 

4. Весь персонал бригады, принимающий смену 

должен быть на рабочем месте за 30 минут до 

начала работы. 

81.  Какой должна быть температура воды, 

применяемая для заполнения котла? 

 

1. Не должна превышать 45 °С в зимнее время и 
60—70 °С в летнее время 

2. Не должна превышать 50 °С в зимнее время и 

80—60 °С в летнее время 

3. Не должна превышать 90 °С в зимнее время и 

50—60 °С в летнее время 

4. Не должна превышать 20 °С в зимнее время и 

30—40 °С в летнее время 

3 

82.  Какое требование к плановой остановке 

котла указано неверно? 

 

1. Остановка котлоагрегата во всех случаях, за 

исключением аварийной остановки, должна 

производиться только по письменному 

распоряжению администрации. 

2. Прекращают подачу топлива в топку. 

3. Подкачивают воду в котел до наивысшего 

уровня 

4. После выполнения всех требований, 

расписываются в журнале и покидают рабочее 

место 

4 

83.  Комплексное опробование котла и 

вспомогательного оборудования по 

окончании пусконаладочных работ 

проводится с номинальной нагрузкой в 

течение: 

1. В течение 72 часов 

2. В течение 24 часов 

3. Определяется пусконаладочной организацией 

4. В течение 36 часов 

1 

84.  Допускается ли подпитка сырой водой 

котлов, оборудованных устройствами для 

докотловой обработки воды?   

 

1. Допускается по разрешению 

территориального органа Ростехнадзора 

2. Допускается по усмотрению главного 

инженера, записанного в сменный журнал 

3. Не допускается 

4. Допускается по письменному распоряжению 

лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котлов, записанному в 

сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа 

работы котла. 

3 

85.  Признаки отравления угарным газом 

(окисью углерода, СО): 

 

1. «Стучит в висках», «шумит в ушах» 

2. Оостановка дыхания 

3. Смерть от асфиксии (удушья). 

4. Болит голова 

1 

86.  Когда должен срабатывать 

предохранительный клапан, 

установленный на входе воды в 

экономайзер и на выходе из него? 

1. Предохранительный клапан на входе воды в 

экономайзер, должен (срабатывать при давлении 

на 10 % выше давления в котле, а на выходе — на 

15 % выше давления в котле. 

2. Предохранительный клапан на входе воды в 

2 
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экономайзер, должен (срабатывать при давлении 

на 25 % выше давления в котле, а на выходе — на 

10 % выше давления в котле. 

3. Предохранительный клапан на входе воды в 

экономайзер, должен (срабатывать при давлении 

на 20 % выше давления в котле, а на выходе — на 

10 % выше давления в котле. 

4. Предохранительный клапан на входе воды в 
экономайзер, должен (срабатывать при давлении 

на 15 % выше давления в котле, а на выходе — на 

20 % выше давления в котле. 

 

87.  В каких случаях манометры не 

допускаются к применению?   

 

1. Если стекло сильно загрязнено 

2. Если до срока поверки манометра осталось 

меньше месяца 

3. Если на манометре отсутствует пломба или 

клеймо с отметкой о проведении поверки, если 

разбито стекло или имеются другие повреждения 

манометра, которые могут отразиться на 

правильности его показаний 

4. Если нет красной черты на уровне рабочего 

давления 

3 

88.  С обязательным участием в комиссии, 

какого должностного лица проводится 

аттестация операторов котлов?  

 

1. С участием инспектора труда 

2. С участием представителя учебной 

организации 

3. С участием инспектора Ростехнадзора 

4. С участием главного инженера предприятия 

5. С участием руководителя службы 

производственного контроля на предприятии 

3 

89.  Что запрещается при отказе 

электрооборудования в котельной? 

 

1. Обесточить электрооборудование. 

2. Включить в работу резервное оборудование 

согласно требований действующих на котельной 

инструкций. 

3. Произвести повторное включение, если 

появился посторонний шум при работе двигателя 

4. Сообщить диспетчеру котельной, или 

ответственному лицу 

3 

90.  Что должен сделать оператор в случае 

возникновения пожара? 

 

1. Оператор обязан доложить об этом пожарной 

охране и администрации и оставаться на своем 

посту 

2. Принять меры к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения, не 

прекращая наблюдения за котлами 

3. Если пожар угрожает котлам, необходимо в 

аварийном порядке остановить работу котлов, при 

этом нужно продолжать питать паровые котлы 
водой, спустить воду из гидравлического затвора, 

одновременно выпуская пар в атмосферу, принять 

меры к тушению пожара. 

4. Все перечисленное 

4 

91.  Во время работы котла на что должен 

обращать внимание оператор котельной? 

1. Режим работы топок. 

2. Поддержание нормального уровня воды в 

котле и равномерное питание его водой 

4 
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 3. Поддержание нормального давления пара и 

питательной воды 

4. Все перечисленное 

92.  Назначение предохранительных 

клапанов, требования предъявляемые к 

ним:          

 

1. Для быстрого снижения Р сверх допустимого 

2. Для регулирования подачи топлива 

3. Служат для автоматического выпуска избытка 

пара из котла 

4. Для ручного выпуска избытка пара из котла 

1 

93.  Сколько человек должно находиться 

снаружи при выполнении ремонтных 

работ в котле? 

 

1. При работе в котле 1 человек должны 

находиться снаружи 

2. При работе в котле 2 человека должны 

находиться снаружи 

3. При работе в котле 3 человека должны 

находиться снаружи 

4. При работе в котле 1 человек должен 
находиться снаружи, а один страховать работу 

внутри 

2 

94.  Что должны обеспечивать приборы 

безопасности котла?   

 

1. Световую и звуковую сигнализацию при 

аварийной остановке котла 

2. Автоматическое отключение котла или его 

элементов при недопустимых отклонениях от 

заданных режимов эксплуатации 

3. Подачу сигнала об аварийной остановке котла 

на пульт диспетчера 

4. Отключение подачи топлива к горелкам при 

загазованности помещения котельной окисью 

углерода 

2 

95.  Какие приспособления должны 

устанавливаться для удобного и 

безопасного обслуживания котлов, 

пароперегревателей и экономайзеров?   

 

1. Стремянки 

2. Подмостки с высотой перил не менее 0,9м и 

сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм 

3. Грузопассажирские лифты 

4. Постоянные площадки и лестницы с перилами 

высотой не менее 0,7 м  

5. Постоянные площадки и лестницы с перилами 

высотой не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по 

низу не менее 100 мм 

5 

96.  Каким способом проверяется 

исправность сниженных указателей 

уровня воды?  

 

1. Продувкой 

2. Посадкой на "0" 

3. Сверкой их показаний с показаниями 

указателей уровня воды прямого действия 

4. Способ проверки должен быть указан в 

инструкции по монтажу и эксплуатации 

сниженного указателя 

3 

97.  В каком случае нарушены требования 

безопасности при подготовке к растопке 

котла, работающего на газообразном 

топливе? 

 

1. Проверить исправность участка включенного 

газопровода на утечку газа из газопроводов, 

газового оборудования и арматуры необходимо 

путем их обмыливания 

2. Задвижки на вводе газа в котельную и все 

последующие задвижки (краны) по ходу газа 

должны быть открыты 

4 
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3. Тяга растапливаемого котла должна быть 

отрегулирована путем установки разрежения в 

верхней части топки 20-30 Па (2-3 мм вод.ст.), а 

на уровне газовых горелок не менее 40-50 Па (4-5 

мм вод.ст.) 

4. Краны перед горелками и запальником 

растапливаемого котла должны быть открыты 

98.  Когда при растопке котла можно 

повышать давление до рабочего? 

 

1. Пока давление пара в котле не превысило 0,1 

МПа (1 кгс/см2) 

2. После повышения давления пара в котле до 

0,1 МПа (1 кгс/см2) и проверки исправности 

действия предохранительных клапанов, 

манометра и водоуказательных приборов 

3. После повторного повышения давления до 0,3 

МПа (3 кгс/см2) и повторной проверки 

исправности арматуры котла, плотность люков 

(лючков) и лазов 

4. По указанию мастера 

3 

99.  При каком условии допускается 

подтягивание болтов, шпилек, лазов, 

люков, лючков во время растопки котла? 

 

1. При давлении не более 50% рабочего 

давления котла 

2. При давлении не более 30% рабочего 
давления котла 

3. Только в присутствии лица, ответственного за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

котлов 

4. Подтягивание шпилек, лазов, люков, лючков 

во время растопки котла не допускается 

3 

100.  При какой длительности перерыва в 

работе по специальности персонал, 

обслуживающий котлы, после проверки 

знаний должен перед допуском к 

самостоятельной работе пройти 

стажировку для восстановления 

практических навыков? 

1. 12 месяцев 

2. 9 месяцев 

3. 6 месяцев 

4. 3 месяца 

1 
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